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RESUMO 
Dentre as diversas grandezas que contribuem para redução da 
eficiência dos compressores alternativos de refrigeração, as forças de 
atrito possuem destaque por, adicionalmente, influenciarem no tempo de 
vida do equipamento. Porém, mesmo com esse nível de importância, 
existe grande escassez de referências na literatura. Além disso, não 
existem, até o presente momento, métodos para obtenção, de maneira 
direta, das forças de atrito do conjunto formado por pistão e cilindro. Os 
ensaios de perdas por atrito em compressores são de grande importância 
para avaliar o desempenho do mesmo frente a mudanças de materiais e 
de condições de operação. Este trabalho apresenta um estudo das fontes 
de atrito presentes em um compressor hermético alternativo, através do 
qual foram identificadas as grandezas que mais influenciam nas perdas 
por atrito: temperatura de interface; condições do ambiente; frequência 
de operação. O estudo culmina na proposição de uma concepção de 
bancada automatizada para medição de perdas por atrito e de um novo 
método para medição da força de atrito no par formado por pistão e 
cilindro. Para cumprir o objetivo, foi definido um compressor alvo e, a 
partir dele, foram estabelecidas condições de contorno. Com elas foi 
possível a identificação de meios e métodos de medição compatíveis, 
exceto para a grandeza força de atrito. Constatada a inexistência de um 
transdutor que possibilite medir a força de atrito no conjunto pistão e 
cilindro, foi proposto um método que utiliza uma biela instrumentada 
com extensômetros metálicos. Através de um procedimento proposto, 
caracterizado por uma sequência de passos, acredita-se que seja possível 
a medição direta da força de atrito entre pistão e cilindro de um 
compressor. 
 
Palavras-chave: Perdas por atrito em compressores, atrito entre pistão e 
cilindro, medição de força de atrito. 
ABSTRACT 
Among many physical quantities contributing to reduce the 
efficiency of alternative compressors for refrigeration, the frictional 
forces are highlighted by its influence on the lifetime of the equipment. 
However, despites this level of significance, there is a great shortage of 
references in the literature. In addition, there aren’t to date, methods for 
obtaining friction forces on a piston-cylinder assembly directly. The 
friction losses analyses in compressors are of great importance for 
evaluating the performance influences caused by changes in materials 
and operating conditions. This work presents a study of the sources of 
friction present in a hermetic reciprocating compressor, through which 
the physical quantities that influence the friction losses were identified: 
interface temperature, ambient conditions, operating frequency. The 
study culminates in proposing a design of automated bench for 
measuring friction losses and a new method for measuring friction force 
in the piston and cylinder assembly. To fulfill the objective, a specific 
target compressor was chosen to establish boundary conditions. With 
them, it was possible to identify ways and compatible methods of 
measurement except for the friction force. Given the lack of a 
transducer capable of measuring the force of friction in the piston and 
cylinder assembly, it has been proposed a method that uses a rod 
instrumented with strain gages. Through a proposed procedure is 
characterized by a sequence of steps, it is believed that it is possible to 
measure the frictional force directly between the piston and cylinder of 
a compressor. 
 
Keywords: Compressor’s friction losses, piston cylinder friction, friction 
force measurement.  
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É indiscutível que os sistemas de refrigeração fazem parte da vida 
moderna. Utilizados para conforto térmico (condicionadores de ar), para 
refrigerar ou congelar alimentos e até mesmo em aplicações especiais, 
como na indústria aeronáutica, na fabricação de circuitos impressos e na 
cura de concreto (SCUSSEL, 2006). Segundo pesquisa do IBGE
1
 
(2010), refrigeradores estão presentes em 93,7% dos domicílios que 
possuem algum bem durável. Essa pesquisa demonstra o grau de 
importância dos equipamentos produtores de frio. 
Os principais métodos para a refrigeração são: absorção de vapor, 
ejeção de vapor, ciclo de ar e compressão de vapor. Sendo que a ampla 
maioria dos circuitos refrigeradores utilizam o princípio da mudança de 
fase do fluido refrigerante (compressão de vapor) para retirar calor de 
um ambiente controlado (STOECKER; SAIZ JABARDO, 2002). 
O circuito de refrigeração a compressão de vapor, teve seu 
primeiro modelo proposto por Perkins em 1834, servindo como base 
para todos os circuitos atuais desse gênero. O princípio proposto e 
destaca por ser o mais utilizado atualmente e tem seu funcionamento se 
acordo com o representado na figura 1. 
 O ciclo de refrigeração ocorre com a compressão do vapor pelo 
compressor; seguido da rejeição de calor e liquefação do fluido 
refrigerante no condensador (devido à repulsão de calor para o 
ambiente); em seguida, ocorre a absorção de calor no evaporador pela 
reevaporação do fluido, o que fecha o circuito. Neste instante, o fluido 
refrigerante está em condições de ser succionado novamente pelo 
compressor (STOECKER; SAIZ JABARDO, 2002). Qualquer circuito 
básico de refrigeração irá possuir esses elementos. Porém, a forma com 
que eles são dispostos vai depender do projeto (SCUSSEL, 2006).  
De forma simplificada, um circuito de refrigeração à compressão 
de vapor pode ser compreendido como uma sequência de equipamentos 
que atuam em conjunto, tornando possível a transferência de calor de 
um ambiente a baixa temperatura para outro submetido a temperatura 
maior. Ou seja, em um circuito de refrigeração, se faz necessária a 
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introdução de uma fonte externa de energia (compressor) para que a 
troca de calor ocorra de maneira contrária a natural. 
Figura 1: Ciclo de refrigeração por compressão de vapor 
 
Legenda:    calor absorvido; 
    calor rejeitado; 
 W trabalho do compressor; 
 1 região de baixa pressão e fase gasosa; 
 2 região de alta pressão e fase gasosa; 
 3 região de alta pressão e fase líquida; 
 4 baixa pressão e fase líquida. 
Fonte: Adaptado de Poletto, 2006. 
O fato de o compressor ser o principal e o mais complexo 
elemento do circuito refrigerante evidencia o porquê da dedicação dada 
a ele em termos de desenvolvimento e testes de compressores integrados 
a sistemas de refrigeração. Visto que para uma empresa conquistar seu 
espaço no mercado, ela precisa tornar seu produto competitivo, 
mantendo rígidos controles de fabricação e investindo intensamente em 
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Como exemplo pode-se citar a Whirlpool S.A., a maior 
fabricante de eletrodomésticos do mundo (WHIRLPOOLa, 2012), a 






Na Embraco, líder mundial na produção de compressores 
herméticos para refrigeração (WHIRPOOLb, 2012 e WHIRLPOOLc, 
2012), é realizada uma grande quantidade de ensaios ligados à pesquisa 
e desenvolvimento e ao controle de qualidade. Nas plantas da Embraco, 
a produção é quase que integralmente voltada à fabricação de 
compressores herméticos alternativos. Atualmente estão em 
desenvolvimento novos tipos de compressores, como os que adotam 
motores lineares para aplicar a força necessária ao trabalho de 
compressão. 
Uma característica importante associada aos circuitos de 
refrigeração é o rendimento, também conhecido como coeficiente de 
desempenho ou COP
3
 (STOECKER; SAIZ JABARDO, 2002). O 
coeficiente de desempenho é definido como a razão entre a energia útil 
(calor absorvido pelo evaporador) e a energia necessária para realizar a 
tarefa de compressão (energia utilizada pelo compressor) e também 
pode ser determinado através da razão entre a capacidade de 




No ciclo real, a energia gasta para extrair o calor do ambiente 
refrigerado é proveniente do compressor. Portanto, um compressor com 
alto rendimento é essencial para o alto rendimento de todo o ciclo de 
refrigeração. Essa melhora de rendimento pode ser obtida através de 
modificações e otimizações de projeto, e os ganhos, mesmo que 
pareçam pequenos, proporcionam considerável economia de energia, 
dada a necessidade de uso racional nos dias de hoje (SCUSSEL, 2006).  
De acordo com a norma ASHRAE 23 (2005), o rendimento 
global de um compressor é afetado pelos seguintes fatores: vazamentos 
internos de gás, perdas nas válvulas, trocas térmicas nos tubos de sucção 
e descarga, troca de calor com o ambiente, reexpansão do refrigerante 
restante no cilindro de compressão e atrito. 
As perdas por atrito em compressores
5
estão entre os principais 
fatores determinantes da eficiência do compressor. Elas não estão 
                                                                                                                     
da redução de custos operacionais, melhoria na eficiência e introdução 
de inovações em seus produtos (WHIRLPOOLb, 2012). 
3
Coefficient of performance 
4
Ensaios de desempenho são realizados para determinar a 
capacidade, o consumo e o COP do compressor (ASHRAE, 2005). 
5
Como toda a forma de mecanismo que possui alguma espécie de 
contato dinâmico, o compressor acaba sofrendo perdas devido ao 
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ligadas apenas ao aumento da energia consumida, mas também aseu 
desgaste e à redução da vida útil do compressor (DAGILIS; VAITKUS, 
2009).  
A importância dada aos estudos das perdas por atrito fica 
evidente quando se observa o enfoque das grandes empresas no 
desenvolvimento e refino da qualidade dos lubrificantes, no 
investimento em novos tipos de materiais e na melhoria do acabamento 
das superfícies em contato dinâmico, fatos que levam à redução do 
coeficiente de atrito
6
entre as partes envolvidas (DAGILIS; VAITKUS, 
2009). 
Dessa forma, desperta na indústria de compressores alternativos 
de refrigeração, cada vez mais interesse na determinação das perdas por 
atrito em seus produtos, bem como no conhecimento dos fatores que 
influenciam essas perdas. 
Apesar disso, há certa carência de trabalhos científicos dedicados 
ao estudo das perdas por atrito em compressores alternativos de 
refrigeração e, dos poucos trabalhos encontrados, alguns contemplam 
áreas de estudo diferentes, como Jocsak (2003), o qual apresenta um 
caso direcionado a motores à combustão interna. Acredita-se que, em 
parte, essa escassez se deve ao sigilo dos fabricantes, por motivos 
comerciais. 
Por outro lado, existem métodos experimentais, que estimam as 
perdas por atrito em compressores alternativos de refrigeração através 
da medição e da teoria da conservação de energia envolvidas no ciclo de 
funcionamento do compressor, como apresentado por Oh, Lee e Lee 
(1994) e Benedet (2006). 
Dessa forma, mesmo com o alto grau de relevância em se 
determinar as perdas por atrito em compressores alternativos de 
refrigeração, não há na atualidade um método conhecido que seja capaz 
de determinar tal valor com incerteza aceitável e confiabilidade 
assegurada. Isso justifica uma análise mais aprofundada do problema de 
forma a propor métodos de medição das perdas por atrito em 
compressores alternativos de refrigeração. Ademais, não se tem 
                                                                                                                     
contato entre as suas partes móveis, afetando o desempenho do 
compressor. 
6
O coeficiente de atrito é intrínseco a cada par de materiais e 
expressa a oposição de dois corpos em contato deslizarem em relação ao 
outro.  O seu valor médio pode ser obtido através da divisão entre a 







conhecimento, com detalhes, de que forma grandezas como temperatura 
da interface, condições do ambiente, frequência de oscilação e 
deslocamento influenciam nas perdas por atrito em compressores 
alternativos de refrigeração. 
Isto posto, é de grande interesse o desenvolvimento de uma 
bancada que possibilite medir as perdas por atrito em um compressor 
alternativo de refrigeração, porém monitorando os valores de 
temperatura na interface pistão e cilindro, umidade, frequência de 
oscilação e temperatura ambiente a fim de verificar as influências dessa 
grandeza no tempo de vida dos componentes do compressor. 





aliando o emprego de conhecimentos em automação, instrumentação, 
metrologia e materiais, o desenvolvimento de uma bancada para o 
estudo das perdas por atrito em compressores alternativos de 
refrigeração. 
1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 
O objetivo principal deste trabalho é conceber bancada que 
possibilite a medição de perdas por atrito em compressores alternativos. 
Como objetivos específicos, têm-se a apresentação de métodos 
para instrumentação e aquisição das variáveis importantes para estudo 
da força de atrito, a identificação de transdutores e a definição de 
arquiteturas de aquisição compatíveis com as necessidades e a avaliação 
a priori das incertezas de medição ligadas às variáveis que serão obtidas 
com o conjunto de equipamentos proposto para a bancada. 
1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
Nesta dissertação são apresentados ao longo de 5 capítulos as 
características necessárias para o projeto e fabricação de um mecanismo 
                                                        
7
Laboratório de Instrumentação e Automação de Ensaios, divisão do 
Labmetro - Laboratório de metrologia e automação do departamento de 
engenharia mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. 
8
Laboratório de Materiais do departamento de engenharia mecânica 
da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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que possibilite ensaios de perdas por atrito no conjunto pistão-cilindro, 
com foco nos fenômenos tribológicos envolvidos. A estrutura de 
desenvolvimento se desdobra de acordo com o descrito a seguir. 
No capítulo 2 é apresentado um levantamento bibliográfico a 
respeito dos tipos de compressores herméticos, dos fatores que reduzem 
seu desempenho e das forças de atrito presentes. Além disso, são 
apresentados os métodos mais usuais para a estimativa das perdas por 
atrito e quais as variáveis mais influentes nas perdas por atrito e no 
desempenho de compressores herméticos, bem como a contribuição 
dessas para o aumento do seu desgaste.  
Já no capítulo 3 são expostos os requisitos para a construção de 
uma bancada de análise de perdas por atrito em compressores 
herméticos. Ademais, são citados métodos para medição das diversas 
variáveis que influenciam no comportamento das forças de atrito e no 
desgaste de um compressor hermético. 
No capítulo 4 é apresentada a proposta para a aquisição da força 
de atrito, um projeto preliminar, a seleção de transdutores e arquitetura 
de aquisição para uma bancada dessa natureza. Ademais, é feita uma 
análise a priori do comportamento metrológico da bancada. 
O capítulo 5 contém as conclusões deste trabalho e propostas 







2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Antes de aprofundar no estudo das variáveis que mais 
influenciam nas perdas por atrito de compressores herméticos, é 
importante entender o porquê da aquisição de cada uma das variáveis 
presentes no ensaio. Nos próximos itens há uma breve descrição dos 
tipos de compressores mais utilizados na indústria de refrigeração e dos 
métodos de aquisição das variáveis de maior interesse em ensaios de 
perdas por atrito em compressores herméticos. 
2.1 COMPRESSORES HERMÉTICOS PARA SISTEMAS DE 
REFRIGERAÇÃO 
Os compressores mais utilizados pela indústria de refrigeração 
podem ser divididos em dois grandes grupos: compressores 
rotodinâmicos e compressores de deslocamento positivo (STOECKER; 
SAIZ JABARDO, 2002).  
Compressores rotodinâmicos utilizam o princípio da 
transformação da quantidade de movimento fornecida ao fluido, através 
da passagem em um difusor, em energia de pressão (STOECKER; SAIZ 
JABARDO, 2002). 
Compressores de deslocamento positivos são classificados em: 
alternativo, scroll, rotativo de palheta e rotativo de parafuso 
(STOECKER; SAIZ JABARDO, 2002). Em compressores do tipo 
scroll, a compressão se dá através da interação de uma espiral orbitante 
excentricamente contra uma espiral fixa. Já nos do tipo parafuso, o gás 
entra pela parte superior e, a medida que os rotores giram, o gás deixa a 
região de entrada, começando a ser comprimido pelo encaixe das 
proeminências do rotor macho nas reentrâncias do motor fêmea. Na 
etapa final do processo de compressão ocorre quando gás atinge a região 
de saída, onde então é descarregado. Em compressores do tipo rotativo a 
compressão do fluido pode ser feita através de corpos dentados que se 
engrenam e formam câmaras de compressão ou palhetas, enquanto nos 
alternativos, a compressão se dá através de um pistão alternativo. 
Em compressores alternativos de refrigeração, à medida em que o 
pistão se afasta, o fluido refrigerante entra pela válvula de sucção, até o 
momento em que se inicia o processo de compressão, onde o fluido é 
comprimido até atingir um valor determinado e, então, é liberado pela 
válvula de descarga  (STOECKER; SAIZ JABARDO, 2002). A figura 2 
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mostra os estágios de expansão, sucção, compressão e descarga típicos 
de um compressor do tipo alternativo, que utiliza o mecanismo biela e 
manivela. 
Em meio aos compressores alternativos, têm-se os que utilizam 
um mecanismo biela e manivela, mecanismos do tipo Scotch-Yoke e, 
recentemente, atuadores lineares. Os principais modelos fabricados pela 
empresa parceira são os alternativos do tipo biela e manivela e linear. 
Figura 2: Estágios de funcionamento do compressor alternativo biela e manivela 
 
Fonte: Adaptado de U.S Departament Of Energy, 2012. 
A figura 3 apresenta o compressor hermético alternativo do tipo 
biela e manivela com seus principais componentes. 
Os compressores de refrigeração alternativos tradicionais utilizam 
um sistema biela e manivela para transformar o movimento rotativo do 
motor em movimento alternativo linear do pistão (figura 3), o que 
acarreta em uma série de perdas por atrito causados pelas partes móveis 
que o compõem, como, por exemplo, os mancais que sustentam a 
manivela (DAGILIS; VAITKUS, 2009). Além disso, devido ao fato da 
força responsável pelo movimento do pistão não estar alinhada ao 
cilindro, há o surgimento de esforços laterais, que possuem grande 









Figura 3: Representação do mecanismo do compressor alternativo biela e 
manivela 
 
Fonte: Adaptado de Huelse, 2008. 
Os compressores lineares (figura 4) utilizam um atuador linear 
para movimentar o pistão, eliminando a necessidade de mancais 
rotativos nos eixos. Como o eixo principal de atuação está alinhado ao 
eixo principal de movimentação, há uma redução significativa nas 
perdas por atrito, quando comparado a compressores alternativos 
convencionais. 
No compressor linear, o núcleo do motor passa a ser o próprio 
pistão. No sentido de recuo, ele é impelido por forças eletromagnéticas 
contra uma mola; em sentido oposto, a energia armazenada na mola 
soma-se à energia eletromagnética que possibilita a compressão do 
vapor de fluido refrigerante. Controles eletrônicos fazem a modulação 
da frequência de pulsação e da amplitude, para que não haja volumes 
nocivos elevados e nem choques contra o cabeçote de válvulas. O 
movimento alternativo, sem a presença de componentes desalinhados ao 
eixo do pistão, evita o aparecimento de formas de desgastes comum em 




Figura 4: Representação do mecanismo do compressor linear 
 
Fonte: Adaptado de Huelse, 2008. 
Devido às baixas forças laterais, quando comparado ao 
mecanismo biela manivela, é possível utilizar o próprio fluido 
refrigerante como elemento de lubrificação para o pistão no compressor 
linear (figura 5); algo que reduz custos e, concomitantemente, elimina 
os problemas oriundos da circulação de óleo no sistema. Esse colchão 
de fluido é obtido através da injeção de fluido refrigerante à alta pressão 
nos orifícios de insuflamento (figura 5), derivado da câmara de descarga 
do compressor, gerando uma separação entre o pistão e o cilindro, tendo 
o funcionamento semelhante à um mancal aerostático. 
Porém, compressores lineares também estão sujeitos a desgastes, 
visto que sempre haverá uma inclinação relativa entre o pistão e o 
cilindro, gerando interferência entre as superfícies que possuem 








Figura 5: Representação do sistema de lubrificação do compressor linear 
 
Fonte: Adaptado de Huelse, 2008. 
De forma geral, o aparecimento de desgastes em compressores 
herméticos leva a um aumento das folgas e vazamentos, gerando mais 
calor, mais perdas e, por fim, levando a atingir os limites que ditam o 
fim da vida do equipamento, seja por falha total ou por perda de 
rendimento. Existem métodos para se analisar o comportamento do 
compressor frente a esses problemas. O mais comum deles são os 
ensaios de teste de vida de compressor
9
. 
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Ensaios de teste de vida de compressor têm como objetivo 
determinar as características de desgaste apresentadas pelas partes que 
compõem o compressor (como por exemplo, os mancais), 
caracterizando a estabilidade dos materiais frente às forças de desgaste 
mecânico e a ação química, devido à exposição ao fluido refrigerante e 
óleo, e sob influência da temperatura e pressão de trabalho. Além disso, 
as alterações do comportamento do compressor ao longo do tempo de 




2.2 PERDAS DE ENERGIA EM COMPRESSORES 
ALTERNATIVOS DE REFRIGERAÇÃO 
Todo o sistema elétrico ou mecânico está sujeito a perdas de 
energia, ou seja, o rendimento da máquina é incapaz de chegar a 100%. 
No caso dos compressores herméticos os principais fatores que 






As perdas termodinâmicas podem derivar dos mecanismos de 
sucção e descarga, da não idealidade do ciclo de compressão e expansão 
do fluido refrigerante, da redução da capacidade de descarga e aumento 
da temperatura no processo de sucção causada pela reexpansão do gás 
refrigerante e de vazamentos de fluido refrigerante (LI; WANG, 2000). 
As perdas elétricas são derivadas do motor elétrico utilizado no 
compressor, sendo que nele ainda há uma parcela de energia que é 
perdida de forma mecânica. A combinação das formas de energia 
perdidas pelo motor resulta nas perdas globais (rendimento global), que 
é a razão da potência mecânica disponível na ponta do eixo pela 
entregue nos bornes de alimentação. Além disso, outras partes que 
compõem o compressor também geram perdas mecânicas. 
Pelo fato deste trabalho ser focado em perdas por atrito, se dará 
mais ênfase nas perdas por energia mecânica visto que ela engloba as 
perdas por atrito. 
2.3 AVALIAÇÃO DE PERDAS DE ENERGIA MECÂNICA EM 
COMPRESSORES ALTERNATIVOS DE REFRIGERAÇÃO 
As perdas mecânicas apresentadas por um compressor hermético 
têm grande influência na sua eficiência. É importante então, se 
caracterizar e avaliar as perdas de maneira a se obter valores mais 
confiáveis em relação ao projeto e aprimoramento de compressores. 
Um dos parâmetros para se avaliar as perdas mecânicas é o valor 
da energia dissipada por efeitos mecânicos. Essas perdas podem ter seu 
valor aproximado por métodos analíticos ou experimentais. Kurka, 






das forças dinâmicas presentes em compressores alternativos com 
mancais flexíveis, estabelecendo equações diferenciais para descrever o 
movimento do sistema através do cálculo do deslocamento orbital dos 
mancais do compressor. Todavia Benedet (2006), Kato (2003) e Oh, Lee 
e Lee (1994) apresentam maneiras experimentais de se obter, de forma 
indireta, os valores das perdas por atrito em compressores. 
Na indústria, os métodos mais utilizados são os experimentais, 
existindo diversos procedimentos padronizados para se medir a 
magnitude das perdas mecânicas. Porém, eles apresentam uma série de 
simplificações que não refletem o comportamento real de um 
compressor em funcionamento, em um ciclo de refrigeração normal. Os 
métodos mais utilizados para a obtenção das perdas por atrito são os 
métodos a vazio, mola helicoidal, mola-gás e carga nominal sem 
desligamento (BENEDET, 2006).  
2.3.1 Método a vazio 
Esse método parte do principio que para medir as perdas 
mecânicas deve-se eliminar as outras perdas envolvidas durante o ciclo 
de refrigeração. 
A parcela termodinâmica pode ser eliminada retirando o cabeçote 
fixado ao cilindro, juntamente com as válvulas de sucção e descarga. Ou 
seja, o compressor trabalha de forma livre, já que o trabalho de 
compressão realizado pelo pistão é nulo (BENEDET, 2006; KATO, 
2003; OH; LEE; LEE, 1994).  
Já a parte das perdas provenientes da parte elétrica pode ser 
eliminada através do desligamento do motor após o mesmo entrar em 
regime. Quando se desliga o motor, a velocidade começa a diminuir. E, 
já que as perdas termodinâmicas e elétricas foram eliminadas, a única 
perda de energia responsável pela queda da frequência rotacional do 
compressor são as de origem mecânica (BENEDET, 2006; KATO, 
2003; OH; LEE; LEE, 1994). 
Oh, Lee e Lee (1994) apresentam um método para teste com o 
compressor livre utilizando os dados obtidos com o auxilio de um 
acelerômetro cuidadosamente posicionado no ponto de interesse. A ideia 
parte do princípio básico de que a energia cinética do compressor é 
dissipada pelo atrito a partir do momento em que o mesmo é desligado.  
A equação do movimento de rotação do rotor após o mesmo ser 









  amortecimento equivalente ao coeficiente 
de atrito 
[     ]; 
  momento de inércia do rotor [     ]; 
 ̈ aceleração angular [         
 ̇ velocidade angular [     ]. 
   
Após a integração dos termos da equação (1) e da simplificação 
do resultado através da expansão da série de Taylor truncada no terceiro 
termo, é possível se obter a equação referente ao ângulo percorrido 
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onde, 
   velocidade angular no instante de parada [     ]. 
 
Finalmente, as perdas mecânicas podem ser estimadas pela 
equação (3). 
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     perdas mecânicas [W]. 
 
Outra maneira de se aplicar o método a vazio para encontrar as 
perdas por atrito envolve a combinação da equação da potência 






possível se calcular a potência dissipada (     pelo atrito no sistema 
(KATO, 2003).  
 
         (5) 
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onde, 
  força [ ]; 
  velocidade [   ]; 
  massa [  ]; 
  aceleração [    ]. 
 
Caso o caso do compressor alternativo movido à biela e 
manivela, as equações (5) e (6) podem ser escritas de acordo com as 
equações (7) e (8).  
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  torque [   ]; 
  frequência rotacional [     ]; 
  momento de inércia [     ]; 
  aceleração angular [      ]. 
 
A partir da combinação das equações (7) e (8) têm-se:  
 
            (9) 
   
 
 
A equação (9) representa a potência total dissipada na 
desaceleração do compressor, que nesse método representa a própria 
perda mecânica.  
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A frequência rotacional pode ser obtida utilizando-se um 
transdutor de deslocamento posicionado no compressor. 
A figura 6 mostra a característica de uma curva de redução na 
velocidade de um compressor hermético a partir do momento em que o 
motor é desligado.  























 Tempo (s) 
Fonte: Benedet, 2006. 
No gráfico nota-se que o desligamento ocorreu em torno de 0,3 s. 
A frequência de rotação desse ensaio é considerada como sendo a média 
entre os pontos que vão de (0 a 0,3) s, ou seja, cerca de 3570 RPM. 
Esses pontos são utilizados para a geração de um polinômio ajustado na 
forma da equação (10) (BENEDET, 2006). 
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onde, 
   polinômio ajustado [   11]; 
           coeficientes do polinômio [   ]. 
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RPM: embora não seja a unidade do SI é senso comum, no dia-a-
dia e na literatura. 








A partir daí encontra-se o ponto onde o polinômio intercepta a 
frequência rotacional calculada anteriormente (equação (11)) e, 
derivando-se para este ponto se obtém a aceleração angular (equação 
(12)). 
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onde, 
   tempo no qual há intersecção entre o 
polinômio ajustado e a velocidade angular 
média calculada 
[ ]; 
   coeficientes do polinômio [     ]. 
 
Como nesse método o compressor encontra-se livre de carga, os 
resultados obtidos servem como comparação entre dois compressores, 
porém não indicam a real perda mecânica de um compressor em 
funcionamento normal (BENEDET, 2006).  
2.3.2 Método mola helicoidal 
Esse método parte do principio da aproximação das condições de 
trabalho normal com o auxilio de uma mola presa ao bloco do 
compressor, exercendo uma força proporcional à posição do pistão em 
relação ao cilindro, simulando as forças necessárias para a compressão 
do fluido refrigerante. A força exercida pela mola pode ser obtida pela 
equação (13) (BENEDET, 2006). 
 
             (13) 
   
onde, 
      força exercida pela mola [ ]; 
  constante de elasticidade da mola [   ]; 





Esse método aproxima-se mais da condição real, porém ele traz 
vários empecilhos, como o fato da força exercida pela mola helicoidal 
não se comportar como a força que age no compressor se o mesmo se 
encontrasse em funcionamento normal. Ademais, a distribuição dos 
esforços são diferentes do que acontece em condições reais de operação 
e, o fato de o posicionamento da mola ser de difícil controle e 
influenciar no desgaste, a massa da mola pode alterar a posição e a 
magnitude do centro de massa do pistão. Além disso, esse método 
danifica o pistão, tornando o método destrutível (BENEDET, 2006). 
2.3.3 Método mola-gás 
O método mola-gás utiliza um bloco metálico que substitui o 
cabeçote original do compressor hermético. A diferença desse método 
para o usual é a ausência da válvula de descarga e por possuir um 
orifício para a instrumentação de um transdutor de pressão. Ademais, 
ele possui outra abertura que tem como objetivo variar o tamanho do 
volume morto com intuito de controlar a pressão na câmara de 
compressão (KATO, 2003). 
O novo cabeçote consegue reter o ar existente dentro do cilindro 
fazendo com que durante o funcionamento, o pistão comprima o volume 
de ar e, durante a sucção, o volume passa a ser expandido, dando origem 
a um novo ciclo. O uso da válvula de sucção tem como finalidade 
compensar eventuais vazamentos que possam aparecer, tornando 
possível a entrada de ar durante o ciclo de sucção (KATO, 2003). 
O cálculo da força exercida pelo ar sobre o pistão pode ser obtida 
com a equação (14) (KATO, 2003). 
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onde, 
    força exercida pelo ar [ ]; 
   constante experimental [   ]; 
  volume de ar [  ]; 







O método mola-gás utiliza o mesmo principio do método a vazio, 
porém a analise considera também a influência na desaceleração 
provocada pelas forças exercidas pelo ar confinado no interior do 
cilindro. Ou seja, há também a influência da potência aplicada sobre o 
gás e as perdas termodinâmicas (BENEDET, 2006). 
Desta forma, esse método apresenta, além das perdas mecânicas, 
as perdas termodinâmicas. Logo, tendo o valor das perdas 
termodinâmicas pode-se calcular a potência mecânica. O cálculo da 
potência termodinâmica envolvida no funcionamento de um compressor 
pode ser obtida a partir do diagrama pressão por volume (pxV).  
O diagrama pxV apresenta a relação entre a pressão e o volume 
do cilindro para cada ponto de um ciclo completo do pistão. 












 Volume (   ) 
Fonte: Benedet, 2006. 
O trabalho realizado pelo pistão durante um ciclo de 
funcionamento é dado pela área interna da figura 7. As perdas 
termodinâmicas são as áreas apresentadas acima da pressão de descarga 
(linha vermelha) e abaixo da pressão de sucção (linha azul), enquanto o 
resto é o trabalho útil do compressor, um indicativo de capacidade. 
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O cálculo do trabalho realizado pelo pistão pode ser obtido pela 
integral da área interior da figura 7 (equação (15)), a qual resulta na área 
do diagrama pxV.  
 
  ∮    (15) 
   
onde, 
  pressão no interior do cilindro [  ]; 
  trabalho realizado pelo pistão [N.m]; 
  volume no interior do cilindro [  ]. 
 
A partir de aproximações pela regra trapezoidal é possível efetuar 




  ∑   ̅    
   
   
 (16) 
   
onde, 
  número de amostras [   ]; 
  ̅ pressão média entre os pontos i e i+1 [  ]; 
    variação no volume entre os pontos i e i+1 [ 
 ]. 
 
Os resultados obtidos com essa aproximação são proporcionais ao 
número de pontos utilizados para o cálculo, e pode chegar a valores com 
erros desprezíveis e muito próximos ao real. 
Da divisão dos resultados da equação (16) pelo tempo levado 
para completar o ciclo, obtêm-se a potência termodinâmica. É possível 
então, se isolar as perdas mecânicas através da equação (17). 
 
 
      |      |          (17) 
   
 
onde, 
     perdas mecânicas [ ]; 
       
potência total do sistema (calculada pela 
equação (9)) 
[ ]; 







Substituindo a equação (9) na (17) têm-se a equação (17) 
(KATO, 2003). 
 
      |     |          (18) 
   
2.3.4 Método carga nominal sem desligamento 
Nesse método não há desligamento do compressor, portanto, as 
perdas elétricas também estarão presentes. 
A potência total fornecida pela rede é igual a soma das perdas 
elétricas, das perdas termodinâmicas, das perdas mecânicas juntamente 
da energia utilizada na fase de compressão (equação (19)). 
 
                                    (19) 
   
onde, 
       potência total fornecida ao sistema [ ]; 
          perdas elétricas [ ]; 
       perdas termodinâmicas [ ]; 
     perdas mecânicas [ ]; 
      energia utilizada na fase de compressão [ ]. 
 
Assim como visto no item 2.3.3 a soma da potência útil com as 
perdas termodinâmicas e é dada pela área interna do diagrama PxV. 
Logo, as perdas mecânicas podem ser obtidas pela equação (20). 
 
                                       (20) 
   
A potência total fornecida ao sistema pode ser obtida com o 
auxílio de um wattímetro na alimentação do compressor. Ademais, 
sabendo-se o rendimento do motor, as perdas elétricas podem ser 
calculadas a partir da equação (21). 
 
                             (21) 
   
 
onde, 




Apesar dos métodos atuais trazerem informações relevantes, eles 
pecam por não analisar apenas as perdas por atrito, mas também todas as 
perdas mecânicas provenientes do compressor. Sendo essas forças, 
provenientes de uma série de fatores no interior do compressor, é 
necessário se estender o estudo das forças aos fatores que a influenciam 
para que se possa encontrar uma maneira de se aprofundar no estudo das 
perdas por atrito em compressores herméticos.  
2.4 AVALIAÇÃO DE PERDAS POR ATRITO EM 
COMPRESSORES ALTERNATIVOS DE REFRIGERAÇÃO 
O contato entre dois corpos em atrito se dá de forma 
macroscópica entre seus picos de rugosidades. O nível dessas 
imperfeições, bem como a maneira como estão dispostas, é diretamente 
relacionado ao método utilizado na fabricação da superfície de contato 
dos corpos em contato. Essas variáveis são uma grande preocupação 
durante o desenvolvimento de dispositivos mecânicos. Elas não só 
afetam o desempenho (eficiência, tempo de vida, vibrações, 
aquecimento dos componentes, entre outras coisas), mas também 
influenciam no custo de produção, devido aos processos utilizados para 
se obter um determinado acabamento superficial (BAYERN; SIRICO, 
1975). Conhecer a área de contato real entre as superfícies é essencial 
para se estudar o atrito entre elas (BHUSHAN, 2000).  
As perdas por atrito em equipamentos mecânicos sempre foram 
alvos de estudos, pois apresentam grande influência no rendimento do 
equipamento (JOCSAK, 2003). Na indústria automobilística, sempre se 
buscou um aumento na qualidade das peças, procurando reduzir ao 
máximo as perdas mecânicas nos motores a combustão interna.  
Em um compressor linear ou um compressor alternativo dotado 
do mecanismo biela e manivela, as perdas de energia por atrito sempre 
estarão presentes, afetando diretamente o rendimento do compressor, já 
que aumentam a energia necessária para bombear a mesma quantidade 
de fluido refrigerante e, por consequência, reduzem a eficiência de cada 
ciclo de refrigeração (DAGILIS; VAITKUS, 2009).  
Existem diversos textos na literatura que buscam identificar as 
influências das perdas por atrito no desempenho do compressor, 
utilizando diferentes diâmetros, montagens e fluidos de trabalho 
(DAGILIS; VAITKUS, 2009; KURKA; IZUKA; PAULINO, 2012; 






proveniente do pistão e cilindro, mas também das outras partes móveis 
do compressor e da vaporização do fluido refrigerante. Porém as duas 
últimas representam uma parcela pequena (DAGILIS; VAITKUS, 
2009). As perdas por atrito em compressores herméticos estão 
diretamente ligada à força de atrito entre as partes móveis do 
equipamento. 
Nos compressores alternativos, as forças de atrito aparecem 
principalmente em dois lugares, e os fatores que provocam o 
aparecimento dessas forças são: o movimento irregular da entrada do 
pistão no interior do cilindro; o desalinhamento do conjunto pistão e 
cilindro; o desalinhamento nos mancais da manivela causado pela força 
provocada pelo pistão e também pelos mancais presentes na biela. Esses 
fatores são altamente influenciados pela lubrificação, pois se ela for 
ineficiente haverá um excessivo desalinhamento, aumentando a 
intensidade dos fatores, que pode ocasionar falhas mecânicas e 
desperdício de energia (KURKA; IZUKA; PAULINO, 2012).  
Na biela (figura 8) as forças de atrito são resultados do contato 
dinâmico entre seus mancais e o pino que a prende ao pistão e o pino da 
manivela. A intensidade da força gerada nesse contato é variável e 
depende da posição em que o pistão se encontra, da frequência de 
rotação do motor alternativo e da intensidade da força transmitida 
através da biela (KURKA; IZUKA; PAULINO, 2012). 





Já as forças de atrito presentes no conjunto pistão e cilindro 
(figura 9) são geradas pelo desalinhamento do pistão em relação ao 
cilindro e pelo movimento irregular do pistão causado pela direção da 
força transmitida pela biela. O valor dessa força é variável e depende de 
fatores como grau de desalinhamento e da superfície de contato entre os 
corpos (KURKA; IZUKA; PAULINO, 2012).  
Figura 9: Principais forças de atrito presentes no conjunto pistão e cilindro 
 
Fonte: Autor. 
Na manivela (figura 10) as forças de atrito são provenientes, 
principalmente, do desalinhamento do eixo em relação aos mancais que 
o sustentam. Esse desalinhamento é causado pela força exercida pelo 
pistão, a qual é transmitida pela biela à manivela, fazendo com que 
apareça um momento fletor no eixo da manivela (KURKA; IZUKA; 
PAULINO, 2012). Esse desalinhamento causa o aparecimento de uma 
pequena abertura na parte inferior e superior da manivela (figura 10). 
Esse local é onde há a maior intensidade de desgaste no compressor 
alternativo (DAGILIS; VAITKUS, 2009).  
Ademais, no caso de compressores alternativos que usam o 
princípio da biela e manivela, à medida que o pistão sobe e desce, as 
forças devido ao gás sendo comprimido, da biela, do filme de óleo entre 
o pistão e o cilindro e da força de atrito, geram um desbalanceamento de 
forças, podendo levar ao aparecimento de pequenos movimentos de 
translação e rotação durante o movimento oscilante do pistão (figura 11) 
(PRATA; FERNANDES; FAGOTTI, 2001). Portanto, a dinâmica e a 






direção de movimento do pistão no interior do cilindro, o que leva a um 
aumento na pressão de contato nos pontos de suporte do conjunto. 
Figura 10: Características apresentadas pela manivela resultante da força 
exercida pelo pistão 
 
Fonte: Adaptado de Kurka; Izuka; Paulino, 2012. 
 
Figura 11: Forças e momentos que agem no pistão 
 
Fonte: Adaptado de Prata; Fernandes; Fagotti, 2001. 
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No compressor linear, o movimento do pistão é gerado através de 
um motor oscilante, ou seja, não há a necessidade de transformar o 
movimento rotativo em linear. Portanto, as forças ligadas ao 
desalinhamento do conjunto pistão e cilindro (figura 12) representam a 
maior contribuição na força de atrito (KU et al.). 
Devido a ausência da manivela no mecanismo do compressor 
linear, as perdas por atrito são inferiores aos valores apresentados pelo 
compressor alternativo (LEE et al., 2000). 
Figura 12: Desalinhamento do conjunto pistão e cilindro 
 
Fonte: Adaptado de Dagilis; Vaitkus, 2009. 
Chowdhury et al. (2011) relatam que a força de atrito é função da 
velocidade e do tempo de contato. Para a maioria dos pares tribológicos, 
o aumento da velocidade faz com que o atrito diminua, e quando a 
duração do contato aumenta o atrito também aumenta. Além disso, 
segundo DAGILES e VAITKUS (2009), o coeficiente de atrito depende 
menos da viscosidade do fluido lubrificante que da magnitude e da 
natureza da força presente. 
Estudos mostram que a força de atrito é influenciada, além da 
força normal e coeficiente de atrito, pela velocidade relativa entre o 
pistão e o cilindro, pela temperatura na interface de contato e pelas 
condições do ambiente (CHOWDHURY et al., 2011; BHUSHAN, 
2000; STACHOWIAK; BATCHELOR; STACHOWIAK, 2004; 
CHOWDHURY; NURUZZAMAN; HANNAN, 2012). 
2.4.1 Frequência de oscilação do conjunto pistão e cilindro 
A variação de direção e intensidade das perdas de energia 
causadas pelo atrito entre os corpos está diretamente ligada à frequência 






de calor na interface das superfícies em atrito também é função dessa 
frequência.  
A velocidade relativa entre as peças é um dos fatores 
predominantes na variação da força de atrito e da taxa de desgaste dos 
materiais. Mudanças na velocidade resultam em mudanças na taxa de 
cisalhamento, a qual pode influenciar as propriedades mecânicas do 
material. Por exemplo, altas velocidades podem resultar em altas 
temperaturas na interface de contato das superfícies em atrito, o que é 
capaz de reduzir significativamente a dureza da maioria dos materiais. 
Além disso, quando há um aumento na velocidade, uma força de 
afastamento na região de contato entre os corpos aparece, diminuindo a 
região real de contato e, por consequência, diminuindo a força de atrito 
(CHOWDHURY et al., 2011). 
CHOWDHURY et al. (2011) apresentam um estudo da influência 
da velocidade e da pressão de contato na magnitude do coeficiente de 
atrito. O ensaio é feito através da aplicação de contato entre um pino e 
um disco rodando a uma velocidade controlada. 
A figura 13 apresenta um gráfico demonstrando a redução do 
coeficiente de atrito à medida que se aumenta a velocidade de atrito
12
.  
















 Frequência Rotacional (RPM) 
Fonte: Adaptado de Chowdhury et al., 2011. 
                                                        
12
A velocidade de deslizamento é diretamente proporcional à 
frequência de rotacional do conjunto. 
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Segundo Chowdhury et al. (2011), a redução progressiva do 
coeficiente de atrito apresentado pela figura 13 talvez ocorra devido a 
uma alteração na taxa de cisalhamento que influencia nas propriedades 
mecânicas do par de material. 
Além disso, o aumento na velocidade provoca uma aceleração na 
taxa de desgaste devido ao fato de uma velocidade maior levar as 
superfícies em atrito a percorrerem uma distância maior em um mesmo 
intervalo de tempo (CHOWDHURY et al., 2011). Isso pode ser 
visualizado na figura 14. 


















 Frequência Rotacional (RPM) 
Fonte: Adaptado de Chowdhury et al., 2011. 
 
















 Carregamento Normal (N) 






Para o aumento do carregamento normal, em muitos materiais 
metálicos, há uma redução no coeficiente de atrito (figura 15) 
(CHOWDHURY et al., 2011). 
A taxa de desgaste também sofre um aumento na proporção em 
que se aumenta o carregamento normal. É o que mostra a figura 16. 



















 Carregamento Normal (N) 
Fonte: Adaptado de Chowdhury et al., 2011. 
Variações na velocidade de deslizamento entre as peças em 
contato e na força de contato afetam a força de atrito e a taxa de 
desgaste de forma considerável. Portanto, manter níveis apropriados de 
velocidade de atrito e força de contato pode levar a um aumento na 
eficiência dos equipamentos mecânicos (CHOWDHURY et al., 2011).   
2.4.2 Influência da temperatura 
O aquecimento devido ao atrito possui grande influência no 
comportamento tribológico e no aparecimento de falhas nas peças que 
estão em contato (BHUSHAN, 2000). 
Praticamente, toda energia gerada pelo atrito entre as peças 
móveis do compressor é convertida em calor, que, por isso, causa um 
aumento de temperatura e, por conseguinte, danos aos materiais, por 
mudanças de fase, aparecimento de tensões residuais e distorções 
térmicas (SHEN et al., 2008). O aumento de temperatura na região 
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superficial também acarreta em um aumento da taxa de desgaste e na 
redução de desempenho do conjunto pistão e cilindro. 
Figura 17: Etapas da distribuição de calor entre corpos em atrito 
 
Legenda:      é o calor gerado devido ao atrito; 
     e     
são as parcelas do calor gerado que 
absorvidos pela superfície estática e móvel 
respectivamente; 
     e     
é a quantidade de calor cedida, 
respectivamente, pela superfície móvel e 
estática.  







A relação entre a integridade da superfície de um sólido que sofre 
atrito na evolução da dissipação térmica foi confirmada em diversos 
estudos. Há uma correlação entre o histórico térmico da superfície e a 
habilidade do material em formar uma camada de óxido protetor em sua 
superfície que sofre atrito (ABDEL-AAL, 2003). 
No estudo da dissipação de energia por atrito, variações térmicas 
e mecânicas estão ligadas. Ou seja, variações de temperatura podem 
mudar as propriedades mecânicas dos materiais em atrito; essas 
variações afetam a taxa de geração de calor das superfícies, alterando as 
propriedades mecânicas e térmicas. Então, faz-se necessário conhecer as 
temperaturas da região de testes e dos corpos de prova para ensaiar as 
características de dissipação da energia gerada pelo atrito (ABDEL-
AAL, 2003). 
A troca de calor apresentada pelos corpos em atrito segue os 
seguintes passos:  
 O atrito na interface dá inicio à geração de calor devido 
ao contato dos picos de rugosidade (figura 17.a);  
 Os corpos em atrito começam a aumentar sua 
temperatura e inicia a troca de calor também entre as 
partes que não estão em contato (figura 17.b); 
 Por fim, as superfícies dos corpos atingem um ponto de 
saturação
13
 (figura 17.c). 
2.4.3 Temperatura na interface de contato 
A temperatura na interface de contato
14
 ou próxima a ela pode se 
tornar alta o suficiente para causar mudanças na estrutura e propriedades 
do material em atrito, levando à oxidação da superfície e ao 
amolecimento e arrancamento da superfície, por microssoldagem ou por 
cisalhamento, podendo alcançar a liquefação dos sólidos em contato. O 
aumento dessa temperatura é comumente responsável por mudanças 
bruscas no coeficiente de atrito do material, e também pode levar a 
alterações no comportamento do fluido lubrificante (BHUSHAN, 2000).  
Por isso, ela vem sendo alvo de muita investigação, tanto de forma 
                                                        
13
Ponto onde as temperaturas nos corpos atingem regime 
permanente (ABDEL-AAL, 2003). 
14
Se entende por interface de contato, a região da superfície das 
peças em contato onde há o aparecimento das forças de atrito. 
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analítica quanto experimental (BROSSE, 2008; KIM; KIM; KWAK, 
2006; LEFEBVRE et al., 2012; MAMALIS et al.,2003; SHEN et al., 
2008). 
A temperatura de contato e a tensão térmica resultante dela 
podem representar papel importante no desgaste das peças em contato. 
Pode haver amolecimento ou cisalhamentos nas camadas próximas a 
superfície, devido ao elevado gradiente de temperatura ao redor da 
região de contato. Ademais, a efetividade do lubrificante é 
extremamente dependente da temperatura de contato, pois os aditivos 
contidos nele costumam deteriorar-se ao atingir um valor de temperatura 
crítica (BHUSHAN, 2000). 
Outro efeito colateral da temperatura na superfície é a oxidação 
causada na superfície de contato quando as peças em contato são 
expostas ao oxigênio, podendo aparecer uma fragmentação na superfície 
e criando um terceiro corpo na região de atrito (BHUSHAN, 2000). 
O conhecimento da temperatura na interface é essencial para se 
observar o desempenho dos materiais, visto que o aparecimento de altas 
temperaturas, aliadas à variação na taxa de calor gerada são 
responsáveis pelo aparecimento de mecanismos de falha no material 
(ABDEL-AAL, 2003). Porém, um dos grandes problemas em se medir a 
temperatura na interface é a dificuldade de instrumentação na região de 
interesse, sem que haja interferência nas variáveis medidas.   
Ademais, durante o contato apenas uma parcela da área nominal 
está realmente em contato, ou seja, o calor gerado pelo atrito é suscitado 
apenas nessas regiões. Isso implica o aparecimento de temperaturas 
muito superiores às considerada sem uma distribuição de calor gerada 
pelo atrito de superfícies uniforme. Esse fenômeno é conhecido como 
temperatura flash e é comumente utilizado para descrever o 
aparecimento de altas temperaturas em experimentos, onde a 
temperatura nominal da superfície deveria ser baixa (MARSCHER, 
1981). 
O conceito de temperatura flash foi introduzido inicialmente por 
Blok, em 1937. A teoria da temperatura flash descreve o aparecimento 
de grandes variações de temperatura causados pelo contato entre picos 
de rugosidade, durante a dinâmica dos corpos em atrito (BLOK, 1963). 
Esse efeito térmico causa o aparecimento de duas componentes 
de temperatura: a primeira, conhecida como temperatura flash, encontra-
se na interface, e possui natureza transiente; a segunda aparece a uma 
pequena distância da superfície de contato. Com a continuidade do atrito 
dinâmico entre as superfícies, o calor gerado nos picos de rugosidade é 






imediatas à superfície se tornam aquecidas e a condutibilidade térmica 
diminui. 
A maior temperatura (indicada por    na figura 18) ocorre em 
uma pequena região onde há o encontro de picos de rugosidade das 
superfícies em contato (na ordem de       de diâmetro). Essa 
temperatura pode ser muito alta (chegando a até 1000 ºC em alguns 
casos). Porém, ela dura o mesmo tempo em que os picos estão em 
contato (podendo chegar a menos de      ). A todo o momento, existe o 
aparecimento de várias temperaturas flash de curta duração entre os 
pontos de contato dos picos de rugosidade da peça. A média da 
temperatura de todos os pontos da região de contato real é chamada de 
temperatura nominal (     .  A temperatura diminui à medida que a 
mesma sai da região de contato, indo para uma temperatura média do 
corpo (    a alguns milímetros da região de contato. A figura 18 mostra 
o diagrama de distribuição das temperaturas apresentadas ao longo da 
região onde ocorre o contato entre os picos de rugosidade (BHUSHAN, 
2000). 
Vários pesquisadores propuseram métodos para cálculo da 
máxima temperatura flash em diversas situações onde há geração de 
calor por atrito (MARSCHER, 1981; BHUSHAN, 2000; BOSAND 
MOES, 1994). 
Considerando dois corpos em contato no qual o corpo 1 está se 
movendo com uma velocidade    relativa à área de contato e o corpo 2 
está se movendo a uma velocidade    com relação a mesma área,a taxa 
total de energia dissipada na área de contato é determinada pela força de 
atrito e a velocidade relativa entre os corpos 1 e 2. Se assumirmos que 
toda a energia é dissipada como calor na área de contato real entre as 
superfícies, então o calor gerado por unidade de área de contato,       , 
é dado pela equação (22) (BHUSHAN, 2000). 
 




  coeficiente de atrito [   ]; 
  
força de contato por unidade de área de 
contato (pressão de contato) 
[    ]; 
  velocidade relativa e   |     | [   ]. 
   
58 
 
Figura 18: Diagrama da distribuição de temperatura ao redor da região de 
contato 
 
Legenda:     temperatura no corpo 1; 
     temperatura no corpo 2; 
    temperatura crítica flash; 
      temperatura nominal. 
Fonte: Adaptado de Bhushan, 2000. 
A lei de Fourier para a condução de calor em um sólido 
isotrópico que se movimenta a uma velocidade  , sem geração interna 
de calor e com a condutividade térmica uniforme e constante, pode ser 
escrita de acordo com a equação (23). 
 
 













taxa de variação da temperatura [ºC/s]. 
 





   
 (24) 
onde, 
  condutividade térmica [       ]; 
  densidade [     ]; 







O problema na análise da temperatura na superfície é determinar 
a solução para a equação (23) sujeita as condições de contorno que 
incluem a geração de calor na região de contato e outras condições de 
operação e geometria dos corpos em contato. 
Jaegar e Carslaw (1959) apresentam um método para solucionar 
de forma analítica a equação (23). Para isso trata-se o problema como 
um corpo se movimentando em relação a uma fonte de calor 
estacionária. 
O método apresentado por Jaegar e Carslaw (1959) parte da 
definição de dois sistemas de coordenadas. O primeiro, dada por (x, y, 
z), fixo e com a origem na fonte de calor estacionária. O segundo é 
fixado em um corpo que se move com a velocidade V e é dada por 
(x’,y’,z’).  
Os dois sistemas de coordenadas são relacionados pelas equações 
abaixo.  
 
                           (25) 
 
 
Portanto a temperatura em um ponto P em um tempo t é 
                          . 
Derivando-se a lei de Fourier para a condução de calor em um 
corpo em movimento, chega-se à equação (26).  
 











  velocidade do corpo em movimento [m/s]; 
  temperatura no ponto P [  ]; 
  tempo [s]; 




Assumindo que a superfície do corpo em movimento é isolada 
exceto no ponto onde há a fonte de calor, que possui o valor  . A 
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  valor de fonte de calor [ ]; 
  densidade [     ]; 
  calor específico [        ]; 
  difusividade térmica [    ]; 
  velocidade do corpo em movimento [m/s]; 
  direção de deslocamento do corpo em 
movimento 
[ ]; 
            [  ]. 
   
 
Com o tempo tendendo ao infinito, o aumento da temperatura    




     
 
       
              (28) 
   
 
onde, 
  valor de fonte de calor [ ]; 
  difusividade térmica [    ]; 
  condutividade térmica [       ]; 
  velocidade do corpo em movimento [m/s]; 
  direção de deslocamento do corpo em 
movimento 
[ ]; 
            [  ]. 
 
A equação desenvolvida nesse caso não é valida no ponto central 
da fonte de calor (R=0), o qual foi assumido como um ponto 
infinitesimal. Uma condição mais real é assumir uma distribuição da 
fonte de calor sobre uma área finita. Qualquer problema envolvendo 
uma fonte de calor distribuída pode ser resolvido através da integração 
da equação (28) para o regime permanente e pela equação (27) para o 






O pico da temperatura flash para um grande número de formas de 
contato e distribuição de pressão foram determinadas por muitas 
investigações, incluindo Blok (1937), Jaegar (1942), Archard (1958), 
Kuhlmann-Wilsdorf (1987), Greenwood (1991), Tian e Kennedy 
(1994), e Bosand Moes (1994). Geralmente a expressão para a 
temperatura flash é obtida devido a uma fonte de calor móvel em um 
corpo estacionário.  
A seguir será demonstrado o desenvolvimento dessa expressão 
para o caso de uma distribuição de calor uniforme e retangular, com 
largura infinita.  
Considerando um corpo semi-infinito movendo com uma 
velocidade   na direção x, com uma fonte de calor estacionária de valor 
q distribuída sobre uma área (figura 19).  
Figura 19: Fonte de calor retangular na superfície de um sólido semi-infinito se 
movendo na direção x com velocidade V 
 
Legenda: P ponto do corpo onde há a troca de calor; 
 b tamanho da fonte de calor; 
 q taxa de transferência de calor; 
 V velocidade de deslocamento da fonte de calor móvel; 
 t tempo; 
 (x, z) posição da fonte de calor estacionária; 
 (x',z') Posição do corpo em movimento. 
Fonte: Adaptado de Bhushan, 2000. 
O aumento da temperatura em regime permanente (equação (29)) 
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 }      (29) 
 
onde, 
      função modificada de Bessel do segundo 
tipo e ordem zero 
[   ]; 
  taxa de transferência de calor [       ]; 
  difusividade térmica [    ]; 
  condutividade térmica [       ]; 
 
O resultado da equação (29) é apresentado na figura 20, 
mostrando que o resultado é muito dependente do número de Peclet
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(   , o qual é dado pela equação (30). 
 
 
    
   




  velocidade de deslocamento da fonte de 
calor móvel 
[   ]; 
  tamanho da fonte de calor [ ]; 
  difusividade térmica [    ]; 
 
Para grandes números de Peclet (      , a temperatura máxima 
parece ocorrer na aresta posterior. Nesse caso o aumento de temperatura 
na posição da aresta posterior (x=b) é dada pela Equação (31). 
 
       
     
  √    
 (31) 
onde, 
  taxa de transferência de calor [       ]; 
  condutividade térmica [       ]; 
   número de Peclet [   ]; 
  tamanho da fonte de calor [ ]. 
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O número de Peclet é uma grandeza adimensional definida pela 
razão entre a taxa de advecção de uma grandeza física pelo fluxo à taxa 
de difusão da mesma grandeza controlada pelo apropriado gradiente 







Figura 20: Aumento da temperatura na superfície de um corpo semi-infinito 
causado pelo atrito 
 
 Fonte: Adaptado de Bhushan, 2000. 
Na equação (31) é possível notar que para um valor constante de 
q, a temperatura máxima na superfície decai a medida em que a 
velocidade aumenta (o número de Peclet aumenta). Isso se deve a 
natureza da transferência de calor a um corpo em movimento. O 
material entrando na fonte de calor na posição x = -b está com uma 
temperatura de superfície nominal relativamente baixa. Esse material 
tem uma capacidade de aquecimento e difusividade finita. Logo, um 
tempo finito é necessário para absorver o calor que causará o aumento 
da sua temperatura. Na medida em que a velocidade aumenta, o corpo 
ficará por menos tempo em contato com a fonte de calor fazendo com 
que o aumento de temperatura seja mais lento. 
Se a temperatura é avaliada a diferentes profundidades (z), 
percebe-se que a temperatura diminui rapidamente a medida em que z 
aumenta, especialmente  em altas velocidades (figura 21). O calor que 
entra no corpo em movimento é concentrado em uma pequena área 




Figura 21: Gradiente de temperatura em um corpo em movimento a baixa e a 
alta velocidade 
 
Fonte: Adaptado de Bhushan, 2000. 
 Para o caso do número de Peclet menor que 10, a equação para 
a temperatura máxima não é de tão fácil dedução, porém soluções 
aproximadas foram desenvolvidas por Kuhlmann-Wilsdorf (1987), 
Greenwood (1991), e Tian e Kennedy (1994).  
 Para uma fonte de calor uniforme e de distribuição retangular 
localizada na superfície de um corpo se movendo com uma velocidade 




      
     




  taxa de transferência de calor [       ]; 
  condutividade térmica [       ]; 
   número de Peclet [   ]; 






A solução para o caso de uma fonte de calor circular e uniforme 
com raio aem um corpo em movimento (figura 22) pode ser encontrada 
utilizando os resultados de Jaeger (1942). 
Figura 22: Modelo de uma região de contato 
 
Legenda: A área de contato; 
    área de contato real; 
 B corpo em movimento; 
 C corpo estático; 
 V velocidade de movimento. 
Fonte: Adaptado de Archard, 1959. 
 O pico máximo da temperatura flash para número de Peclet 
maior que 10 pode ser obtido pela equação (33).  
 
 
      
     
  √    
 (33) 
onde, 
  taxa de transferência de calor [       ]; 
  condutividade térmica [       ]; 
   número de Peclet [   ]; 
  raio da região de transferência de calor [ ]. 
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velocidade de deslocamento da fonte de 
calor móvel 
[   ]; 
  raio da região de transferência de calor [ ]; 
  difusividade térmica [    ]; 
 
 
Para todos os números de Peclet, o pico máximo em regime 
permanente da temperatura flash pode ser obtido, de maneira 




      
     





  taxa de transferência de calor [       ]; 
  condutividade térmica [       ]; 
   número de Peclet [   ]; 
  raio da região de transferência de calor [ ]. 
 
A tabela 1 mostra expressões deduzidas para o pico máximo da 
temperatura flash em regime permanente para diversas formas da fonte 







Tabela 1: Expressão para o pico máximo da temperatura flash  para diversos 
tipos de distribuição da fonte de calor 
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   - o número de Peclet dado pela Equação (30) para a fonte de calor em forma 
de faixa ou quadrado e pela (34) para a circular ou elíptica 
 ̅  - a média do fluxo de calor 
  é a equação da forma da fonte de calor elíptica e é dada pela equação abaixo.  
   
        
                     
 
onde e = b/a (razão de aspecto da fonte elíptica). 





Figura 23: Diagrama de fonte de calor 
 
Legenda: a fonte de calor retangular uniformemente distribuída; 
 b fonte de calor circular distribuída em forma de parábola; 
 c Fonte de calor elíptica uniformemente distribuída; 
 d Fonte de calor elíptica com o fluxo distribuída em uma semi-
elipsóide. 
Fonte: Adaptado de Bhushan, 2000. 
A temperatura em regime permanente representa o maior pico 
que a temperatura flash pode apresentar. Então, assumir esse estado é 
uma estimativa conservadora da temperatura máxima atingida na 
superfície. Ademais, o estado de regime permanente, após o início do 
movimento de atrito, é alcançado em poucos instantes. 
Kim, Kim e Kwak (2006) apresentam novos métodos para a 
aproximação da taxa de geração de calor na interface (figura 24), 
utilizando ao invés de uma fonte retangular de calor, fontes na forma de 
triângulo retângulo e escaleno. Todos estimados com a mesma 







Figura 24: Outros modelos para a troca de calor entre as superfícies 
 
Legenda: a modelo retangular; 
 b modelo de triângulo retângulo; 
 c modelo de triângulo escaleno. 
Fonte: Adaptado de Kim; Kim; Kwak, 2006. 
 A figura 25 mostra os resultados de cada modelo comparados 
aos valores obtidos através da utilização de um método experimental. É 
possível observar que os novos métodos se aproximam mais dos valores 




Figura 25: Temperatura da peça de trabalho: comparação entre os valores 



















 Comprimento adimensional x/l 
 
Fonte: Adaptado de Kim; Kim; Kwak, 2006. 
2.4.4 Condições do ambiente 
Segundo Stachowiak, Batchelor e Stachowiak (2004), a 
temperatura mínima no contato dinâmico dos corpos em atrito é 
arbitrada pela temperatura do ambiente que os contém. As condições do 
ambiente, tais como umidade, composição e temperatura, influenciam 
na força de atrito e na taxa de desgaste apresentada pelos materiais. 
Kurka, Izuka e Paulino (2012) comentam que o do tipo de fluido 
refrigerante utilizado, para o caso de compressores que utilizam óleo, 
acarreta em maior ou menor absorção de umidade por parte do 
lubrificante. Essa absorção provoca alteração no coeficiente de atrito 
entre o pistão e o cilindro. Já no caso dos compressores sem óleo, o 
fluido refrigerante está diretamente ligado ao coeficiente de atrito entre 
o pistão e o cilindro. 
Outro fator importante é a umidade do ambiente que contém o 
conjunto pistão e cilindro. Ela possui grande influência nas forças de 
atrito e na taxa de desgaste apresentada pelos corpos em atrito 






Chowdhury, Nuruzzaman e Hannan (2012) apresentam um 
estudo experimental da variação do coeficiente de atrito com a umidade 
relativa do ambiente e a velocidade de escorregamento entre os corpos. 
Para tanto eles utilizam um disco e um pino. A tabela 2 apresenta as 
condições de contorno usadas para os ensaios em questão. 
Tabela 2: Condições de contorno do experimento de Chowdhury, Nuruzzaman e 
Hannan. 
Parâmetros Condições de operação 
Força de contato 10 N 
Velocidade de deslizamento (20, 40, 60, 80 e 100) cm/s 
Umidade relativa 60%, 80% 
Material do disco Cobre 
Material do pino Aço inoxidável 304 
Rugosidade média do disco (0,4 a 0,5)    
Rugosidade média do pino 0,3    
Condição da região de contato Seco 
Duração do ensaio 6 minutos 
Fonte: Adaptado de Chowdhury; Nuruzzaman; Hannan, 2012. 
A figura 26 mostra um aumento no coeficiente de atrito à medida 
que a umidade relativa do ambiente diminui.  
Figura 26: Variação do coeficiente de atrito em função da humildade relativa 
















 Velocidade de Atrito (cm/s) 
Fonte: Adaptado de Chowdhury; Nuruzzaman; Hannan, 2012. 
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A variação do coeficiente de atrito devido às mudanças na 
umidade relativa pode ser resultado do grau de umidificação das 
superfícies em contato. De maneira geral, pode-se concluir que, com o 
aumento da umidade relativa, os valores do coeficiente de atrito 
diminuem (CHOWDHURY; NURUZZAMAN; HANNAN, 2012). 
2.4.5 Proposta de método para avaliação de perdas por atrito 
A partir das variáveis destacadas nos itens anteriores, é possível 
definir parâmetros para o projeto de uma bancada para analisar as 
grandezas que mais influenciam nas perdas por atrito em compressores 
herméticos. É necessário então, analisar mais a fundo, métodos para a 
obtenção dessas variáveis e estabelecer requisitos para a bancada, 








3. ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS E ANÁLISE DE 
ESPECIFICIDADE DAS GRANDEZAS ESCOLHIDAS 
Neste capítulo são estabelecidos os requisitos da bancada e é feita 
uma análise das características peculiares de cada uma das grandezas 
envolvidas. 
3.1 REQUISITOS DA BANCADA 
Na bancada de ensaio de perdas por atrito proposta neste 
trabalho, as grandezas envolvidas são: força de atrito, deslocamento do 
pistão, temperatura na interface, temperatura do ambiente e umidade do 
ambiente. No caso da temperatura de interface, os valores da 
temperatura flash não serão adquiridos devido ao fato de, na ampla 
busca realizada no âmbito deste trabalho, não se ter se encontrado 
transdutores que consigam medir tal grandeza. 
Para simplificar a escolha dos transdutores e arbitrar algumas 
condições de contorno, deve-se definir quais os modelos de 
compressores que serão ensaiados na bancada. Escolheu-se, então, 
trabalhar com os compressores da série EM 20HR (EMBRACOb, 2013) 
pois além de serem muito utilizados, representam uma fração expressiva 
da produção de compressores da empresa que apoia o projeto no qual 
esta dissertação se insere.  
A série EM 20HR tem como característica de operação as 
frequências rotacionais decorrentes da alimentação elétrica em (50 e 
60) Hz. Logo, a frequência de oscilação para os ensaios foi delimitada 
entre (40 e 60) Hz. O limite inferior foi estabelecido como a frequência 
onde há o tombamento
16
 dos modelos 50 Hz (80% da frequência 
rotacional síncrona) (SCHLICKMANN, 2012). Já o limite superior foi 
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O instante de tombamento é o momento em que o motor elétrico do 
compressor não consegue fornecer torque suficiente para manter a condição 
de pressão imposta na sucção e descarga do compressor hermético 
alternativo. Sendo que o torque máximo é atingido quando a frequência de 








Na documentação dessa série consta que a temperatura máxima 
na bobina é de 130 ºC
18
. Portanto, é seguro afirmar que esse valor é o 
limite superior da temperatura ambiente. Enquanto a inferior pode ser 
definida como sendo a temperatura do ambiente onde a bancada estará 
situada (20 ºC). 
Outra característica dessa série de compressores é o curso de 
8 mm no movimento do pistão. Anota-se também que o fluido 
lubrificante utilizado é o Ester ISO 22.  
Já a temperatura na interface, Xu e Malkin (2001) recomendam 
que o tempo de resposta apresentado pelo sensor de temperatura deve 
ser inferior ao tempo que o ponto instrumentado leva para passar por um 
mesmo ponto demarcado na peça estática, ou seja, uma frequência de 
aquisição superior à frequência operacional máxima do compressor 
(60 Hz) já apresenta-se razoável.  
A temperatura máxima atingida na interface pode ser aproximada 
através da equação (32). Considerando a equação que considera o calor 
gerado pelo atrito uma fonte de calor retangular é possível chegar a um 
valor teórico da temperatura na interface. Como essa estimativa é 
conservadora, pode-se considerar ela como limite superior. Ademais, 
como o objetivo aqui é sempre o pior caso, utiliza-se o valor máximo de 
perdas mecânicas apresentadas por Benedet (2006). Através desses 
valores chega-se a um número de Peclet de aproximadamente 21. Para 
um numero de Peclet maior que 10 a equação usada é a equação (31). 
Então, considerando o pior caso, onde a temperatura no ambiente 
alcança o limite superior (130 ºC), a temperatura na interface em regime 
permanente é de aproximadamente 364 ºC. Como no ciclo de 
refrigeração não há envolvimento da umidade, ela apenas será 
monitorada.  
Além disso, os transdutores utilizados na bancada devem ser 
compactos de forma a ser possível instrumentar no interior de um 
compressor sem alterar seu funcionamento. 
Assim, de forma organizada, as condições de contorno são as 
seguintes:  
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Apesar de a frequência máxima ser limitada como a frequência 
síncrona do compressor, ele apresenta certo escorregamento, o que acarreta 
uma frequência nominal de rotação inferior ao valor da frequência de 
alimentação. 
18






 frequência de operação de            ; 
 força de atrito com variação de direção à frequência de 
           ; 
 temperatura média do local de ensaios entre 
(            ; 
 curso do pistão de 8 mm; 
 medição da temperatura na superfície com tempo de 
resposta inferior a 16 ms; 
 limite superior da temperatura de interface de 364 ºC; 
 os transdutores devem possuir dimensões reduzidas para 
permitir a inserção no interior do corpo do compressor. 
Devido à abrangência e a natureza inovadora deste trabalho, não 
foi possível se determinar quais os níveis de incerteza que se pretende 
atingir, pois não foram encontradas normas na literatura que determinam 
os limites de incerteza necessários para a medição das grandezas que 
compõem uma bancada dessa natureza. Acredita-se que essa avaliação 
só poderá ser feita a partir de dados experimentais, visto que ela é 
dependente do comportamento do compressor, necessitando um estudo 
mais focado na área de materiais ao invés de metrologia. A 
determinação da influência de cada grandeza adquirida nas 
características do desgaste permite definir limites para as incertezas de 
medição. Porém, esse estudo por si, devido à alta complexidade, já 
caracteriza uma nova dissertação de mestrado. 
3.2 MÉTODOS DE MEDIÇÃO APLICÁVEIS 
Para facilitar o trabalho de definição da instrumentação da 
bancada alvo deste trabalho foram estudados métodos já utilizados por 
outros autores, sejam eles aplicados a compressores ou não. 
A seguir serão apresentados os principais métodos utilizados para 
se adquirir a temperatura de interface, deslocamento e frequência de 
oscilação, a força de atrito e as condições do ambiente. 
3.2.1 Temperatura de interface 
Modelos matemáticos foram desenvolvidos para se estimar a 
temperatura superficial das peças em contato, como escrito 
anteriormente no item 2.4.3. Porém, métodos experimentais são 
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necessários para se obter valores com baixa incerteza dessas 
temperaturas. 
Ao longo dos anos, foram desenvolvidas diversas técnicas para se 
medir a temperatura de interface, envolvendo desde a utilização de 
termografia até a utilização das peças como par bimetálico de um 
termopar (SHEN et al., 2008). 
Uma das técnicas mais utilizadas atualmente é a do termopar 
incorporado (figura 27). Ela apresenta como vantagens a relativa 
simplicidade, o baixo custo, a baixa incerteza e a alta confiabilidade 
(SHEN et al., 2008). Nesse método, um termopar é soldado no fundo de 
um furo cego, feito a alguns milímetros abaixo da superfície que sofre 
deslizamento, o que requer o uso de equipamentos especiais e habilidade 
manual por parte do operador. 
Figura 27: Método do termopar incorporado 
 
Fonte: Adaptado de Shen et al., 2008. 
No entanto, o termopar inserido na região de atrito, assim como o 
furo criado para seu assentamento, podem perturbar o campo de 
temperatura local, tornando necessário fazer o termopar e o furo com 
dimensões muito pequenas. Assim, a soldagem torna-se uma tarefa cada 
vez mais difícil, à medida em que se diminui as dimensões do termopar.  
Shen et. al (2008) utilizam uma nova aproximação para contornar 
o problema da soldagem e facilitar a aplicação do método do termopar 
incorporado. Ele propõe que a fixação do termopar se dê através da 






necessidade de se soldar o termopar no interior do furo (figura 28). 
Porém, o diâmetro do furo e do termopar devem ter um valor muito 
próximo para que a medição da temperatura sofra pouca influência. 
Ambos os métodos que utilizam o termopar incorporado 
apresentam como limitação o fato do termopar não estar realmente na 
superfície; obtendo, por consequência, um valor aproximado da 
temperatura na região de contato.  
Figura 28: Método do termopar incorporado utilizando epóxi 
 
Fonte: Adaptado de Shen et al., 2008. 
O método do termopar incorporado colado com adesivo epóxi 
também pode ser utilizado em um furo passante (tendo desgaste junto 
com a peça), porém nesse caso há influência do material bimetálico do 
termopar nas características apresentadas pela temperatura na interface 
(figura 29) (SHEN et al., 2008). 
Há também um método onde se substitui o termopar por uma 
fibra ótica, ligada a um sensor infravermelho (figura 30). Ou seja, 
utiliza-se um sensor do tipo infravermelho para se medir a temperatura 
no fundo do furo cego, a qual é transmitida através de uma fibra ótica 




Figura 29: Termopar incorporado em um furo passante 
 
Fonte: Adaptado de Shen et al., 2008. 
 
Figura 30: Fibra ótica incorporada 
 
Fonte: Autor. 
Outro método para se medir a temperatura na interface é através 
da termografia da superfície (figura 31). Em comparação ao termopar, a 
termografia tem como vantagem melhor resolução espacial e temporal, 
bem como a capacidade de medir vários pontos ao invés de apenas um, 






Brosse et al. (2008) destaca que existem alguns parâmetros 
importantes na termometria, como é o caso da escolha da banda 
espectral de integração, do tempo de integração, além da determinação 
do valor de emissividade da peça. 
Stachowiak, Batchelor e Stachowiak (2004) enfatizam que a 
maior dificuldade em se usar infravermelho é determinar a emissividade 
da superfície de testes. Além disso, a emissividade do material pode 
variar devido ao desgaste ou lubrificação o que agrega fortes incertezas 
ao processo. 
Figura 31: Medição da temperatura e fluxo de calor da superfície em atrito 
 
Fonte: Adaptado de Brosse et al., 2008. 
 
Figura 32: Método das peças como par termoelétrico 
 
Fonte: Adaptado de Bhushan, 2000. 
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Lefebvre et. al (2012) e Bhushan (2000) apresentam um método 
que utiliza as próprias peças que irão sofrer atrito como par 
termoelétrico, sendo a região de contato a junção (figura 32). Essa 
técnica é conhecida pela utilização das peças como termopar, nela há a 
necessidade dos materiais em atrito serem dissimilares e o coeficiente de 
Seebeck do termopar formado ser bem conhecida. 
Xu e Malkin (2001) comparam os métodos do termopar 
incorporado, infravermelho incorporado e peças como termopar. Para 
isso, eles fazem a aquisição dos valores de temperaturas na superfície da 
peça de trabalho durante o processo de retificação. Além disso, é 
adicionado à comparação um método teórico desenvolvido por eles 
capaz de chegar a valores aproximados da temperatura de interface. 
Na figura 33, além de se observar as características apresentadas 
por cada método, para o caso das medições obtidas com o termopar 
incorporado ou com o sensor infravermelho, é possível se observar um 
aumento na temperatura medida conforme o fundo do furo onde as 
peças foram instrumentadas se aproxima da superfície.  
A figura 33 apresenta uma comparação entre as curvas de 
temperatura dos métodos para medição e valores obtidos 
experimentalmente com a equação desenvolvida por Xu e Malkin 
(2001). Nela, também fica evidente a influência do tempo de resposta do 
método utilizado nas características da curva apresentada pelo gráfico. 
Onde o tempo de reposta apresentado pelo termopar é maior e o tempo 
de resposta apresentado pelas peças utilizadas como termopar é o 
menor. Também fica evidente na figura 33 que o termopar utilizado não 
apresenta indícios da presença do efeito flash, já no método utilizando 
as peças como termopar é possível se observar pequenos picos de 
temperatura. Isso também mostra que esses picos algumas vezes chegam 
a atingir valores de temperatura muito acima da tendência de aumento 







Figura 33: Tempo de resposta dos três métodos 
 
Legenda: z distância entre a superfície que se deseja medir e o local de 
instrumentação do transdutor; 
   partição de energia entre as superfícies; 
    velocidade de passagem do rebolo; 
     Direção a partir do centro da fonte de calor divido pelo 
tamanho da fonte de calor. 
Fonte: Adaptado de Xu; Malkin, 2001. 
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Na seleção de um método de medição da temperatura de contato 
em uma situação particular, um fator importante que se deve considerar 
é o tempo de resposta. Mesmo que o método de medição utilizando um 
termopar incorporado seja o mais fácil de se aplicar, um dos objetivos 
de se utilizar o método infravermelho é o fato de esse ter uma resposta 
muito mais rápida. A constante de tempo apresentada pelo termopar 
incorporado utilizado por Xu e Malkin (2001) é estimado em 4,3 ms. Já 
a que utiliza os materiais de trabalho como termopar é da ordem de 2 
ms. Vale lembrar que o termopar utilizado por Xu e Malkin (2001) é um 
modelo AWG 30 com cerca de 0,254 mm de diâmetro. Portanto, 
existem termopares com diâmetro inferiores e, por consequência menor 
inércia térmica, levando a um tempo de reposta devido ao termopar
19
 
muito menor (OMEGAa, 2013). 
Para se certificar que o tempo de resposta é suficientemente 
rápido, deve se comparar ele com o tempo que um ponto da peça leva 
para passar por toda a superfície de contato (para o caso do conjunto 
pistão e cilindro, a sua frequência de oscilação). Esse tempo pode ser 
obtido dividindo o tamanho da região de contato pela velocidade em que 
ocorre o atrito (XU; MALKIN, 2001). 
Para o sistema em questão, não há controle dos materiais usados 
nas peças em atrito. Portanto, como o método das peças como termopar, 
necessita de materiais com coeficiente de Seebeck bem definido para 
seu funcionamento, ele se torna impraticável.  Já o fato de a região de 
atrito não ser visível lateralmente devido ao pistão se encontrar sempre 
no interior do cilindro, não é possível se utilizar termografia da 
superfície. Além disso, utilizar um termopar incorporado em um furo 
passante altera as propriedades da estrutura que se pretende medir. Já os 
métodos do termopar incorporado e fibra ótica incorporada, que são 
dissimilares, permitem realizar a medição da temperatura da superfície 
através de um orifício não passante, tornando-se, nesse caso, os métodos 
mais indicados para a medição da temperatura na superfície.  
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O tempo de resposta do termopar é dependente de diversos 
parâmetros, incluindo tamanho, construção, configuração da ponta e a 
natureza do meio que contém o sensor. Se o termopar é incorporado a um 
meio com alta capacidade térmica e a transferência de calor é rápida, o 
efeito do tempo de resposta será praticamente o do próprio termopar 
(resposta intrínseca). Entretanto, se as propriedades do meio são ruins o 






3.2.2 Deslocamento e frequência de oscilação 
O deslocamento e a velocidade relativa entre o pistão e o cilindro 
podem ser obtidas através da medição da distância entre a posição atual 







. Outra forma de se obter o valor dessa posição, para o caso 
dos compressores alternativos, é através da medição da posição angular 
do motor com um encoder ou através de um sensor de sincronismo. 
Para esse caso, o deslocamento e a frequência de oscilação 
apresentam como limite máximo um curso de 8 mm. Já a temperatura 
ambiente pode chegar a atingir 130 ºC e a frequência de operação 60 Hz. 
Considerando que a velocidade do pistão seja representada por uma 




No caso dos compressores alternativos do tipo biela e manivela, é 
possível se obter a frequência de oscilação, bem como o deslocamento, 
através da medição da rotação do motor ou do deslocamento do pistão.  
Figura 34: FLDT e sensor de sincronismo instalados no compressor 
 
Fonte: Riella, 2010. 
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Fast Linear Displacement Transducer - Transdutor indutivo de 
deslocamento 
21
Linear Variable Differential Transducer - Transformador 
Diferencial Linear Variável 
22
As particularidades dos transdutores são apresentadas no 
apêndice A. 
23
Para o cálculo da velocidade máxima, considerou-se que a onda 
que descreve o movimento do pistão é do tipo periódica com frequência de 
60 Hz. Levando a equação                   m/s. 
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Atualmente, a maior empresa de compressores herméticos para 
refrigeração utiliza como método para medição do deslocamento do 
pistão no interior do compressor um transdutor do tipo FLDT ou um 
sensor de sincronismo. 
A figura 34 mostra as modificações necessárias para se montar o 
transdutor do tipo FLDT e de sincronismo no interior de um compressor 
alternativo. 
A fibra ótica pode ser afixada próxima ao pistão ou manivela, 
visto que ela é um transdutor sem contato, devendo respeitar a distância 
máxima de alcance da fibra e, por ser frágil, também respeitando um 
valor mínimo para evitar acidentes.  
A figura 35 apresenta dois sinais de deslocamentos em um ensaio 
realizado por Riella (2010) sendo que a curva em vermelha foi obtida a 
partir do sinal de um FLDT enquanto a curva preta de um sensor de 
sincronismo. 
É possível observar na figura 35 que o FLDT apresenta os valores 
de deslocamento do pistão ao longo de todo o movimento, enquanto o 
sensor de sincronismo apenas apresenta o momento em que o imã fixado 
à manivela passa próximo ao sensor. Isso faz com que o sinal 
proveniente do FLDT possua uma incerteza de deslocamento bem 
inferior à apresentada pelo sensor de sincronismo. No caso da fibra 
ótica, as incertezas de medição são bem inferiores aos outros métodos 
(RIELLA, 2010). Porém, ela apresenta menor robustez e custo elevado.  
Figura 35: Sinais de sincronismo e do FLDT a partir de compressor 
 






Todos os métodos apresentados já foram aplicados a 
compressores herméticos
24
. Portanto, a escolha de qual será utilizado, 
depende mais da incerteza de medição que for admitida, da robustez 
exigida e da disponibilidade de recurso do que do método em si. 
3.2.3 Força de atrito 
A força de atrito gerada no conjunto pistão cilindro é de 
característica transiente, e depende da frequência de oscilação do 
conjunto. Transdutores de força que utilizam cristal piezelétrico são 
compatíveis com uma grande gama de aplicações. Eles são capazes de 
medir forças de compressão, tensão e impacto que possuam como 
característica a alta frequência de variação (PCB PIEZOTRONICS 
INCa., 2012).  
Como há a necessidade de se utilizar um transdutor de força com 
capacidade de medir esforços dinâmicos, o transdutor mais indicado 
para a aquisição da força de atrito na bancada são os do tipo 
piezelétrico. 
A quantidade de níveis de sensibilidades disponíveis nos 
transdutores de força piezelétricos permite ao usuário escolher um 
modelo que seja compatível com suas necessidades, possibilitando 
assim reduzir os níveis de ruído do sinal (PCB PIEZOTRONICS INCa., 
2012). 
Analisando, de maneira preliminar, as condições de contorno 
apresentadas no item 3.1, não foram encontradas soluções comerciais de 
transdutores de força que sejam facilmente instrumentados no interior 
do corpo de compressores herméticos sem que haja a necessidade de 
alteração no projeto do equipamento. 
Como alternativa, propõe-se o desenvolvimento de um sistema 
para a aquisição de forças de atrito em compressores alternativos de 
refrigeração. Essa proposta está apresentada mais adiante. 
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Riella (2010) apresenta em detalhes a utilização dos métodos, 
comumente, utilizados para a medição de deslocamento e frequência de 
oscilação do conjunto pistão e cilindro do compressor hermético alternativo.  
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3.2.4 Condições do ambiente 
As condições do ambiente de ensaio, conforme explicados no 
capítulo 2.4.4, possuem grande influência nas características apresentas 
no ensaio de perdas por atrito no interior da câmara de compressão.  
No caso da umidade do ambiente de ensaio, pode-se utilizar um 
transdutor do tipo capacitivo, sendo que a maior vantagem em se usar 
um transdutor desse tipo é a baixa manutenção e a capacidade do 
transdutor em trabalhar em um grande intervalo de temperatura 
(VAISALAa, 2012).  
Vaisalaa (2012) recomenda que, na instalação do sensor de 
umidade, seja utilizado um pequeno cabo no interior da câmara, para 
certificar-se que todo o seu corpo esteja a uma temperatura de 
equilíbrio, de acordo com o interior da câmara de ensaios (figura 36). Se 
a sonda for instalada através da parede, e houver gradiente de 
temperatura entre suas extremidades, pode ocorrer do sensor estar a uma 
temperatura diferente à ambiente que se pretende medir, levando a uma 
medição incorreta da umidade relativa.  
Já a temperatura ambiente pode ser medida em qualquer ponto da 
câmara do compressor. E, como possui valores baixos e varia 
lentamente, pode ser medida com termorresistores, termistores ou 
termopares sem grandes problemas. 
Figura 36: Recomendações para instalação do sensor de umidade 
 
Fonte: Adaptado de Vaisalaa, 2012. 
No caso da instrumentação dos transdutores de temperatura e de 
umidade não há muito que se comentar. Os métodos já são dominados e, 






4. PROPOSTA DE CONCEPÇÃO DE BANCADA 
A partir dos métodos de instrumentação definidos no item 3.2 e 
dos tipos de transdutores que provavelmente são compatíveis com a 
aplicação, é possível se iniciar o projeto de uma bancada para analisar as 
perdas por atrito em compressores herméticos
25
. 
O projeto da bancada de ensaio de perdas por atrito segue, como 
roteiro, a apresentação de uma proposta de projeto mecânico, seleção de 
transdutores compatíveis com as grandezas que serão medidas, um 
fluxograma que apresenta a estrutura do software de controle e 
automação, a sugestão de uma possível arquitetura para a aquisição das 
grandezas e uma analise primária das incertezas de medição das 
grandezas da bancada. 
4.1 PROPOSTA PARA A AQUISIÇÃO DA FORÇA DE ATRITO 
Conforme apresentado no item 3.2.3, não existem métodos 
conhecidos para a medição direta das forças de atrito presentes no 
conjunto biela e manivela dos compressores herméticos. Neste item é 
proposto um método para se chegar a essas forças. 
Partindo da ideia de que as forças de atrito presentes no conjunto 
biela e manivela podem ser obtidas através da caracterização do 
comportamento do compressor frente à aplicação de uma força 
conhecida, da variação de frequência de operação e da pressão sofrida 
pelo conjunto pistão e cilindro, pode-se desenvolver passos para se 
isolar as forças de atrito presentes no compressor. 
Primeiramente instrumenta-se a biela com um extensômetro para 
a medição da deformação sofrida por ela durante o funcionamento. O 
transdutor mais indicado é o extensômetro metálico. Isso se deve ao fato 
de o mesmo apresentar fácil instrumentação, ser robusto e compatível 
com as frequências de operação e temperaturas no interior do 
compressor (ver apêndice A.1). O método para instrumentação deve 
seguir os procedimentos padrões na aplicação de extensômetros. 
Para caracterizar a relação força (F) por deformação (ε) é feita a 
aplicação de uma carga mecânica ou pressão conhecida (figura 37.a), 
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Uma descrição mais detalhada dos tipos de transdutores indicados 
para cada tipo de medição pode ser encontrada no apêndice A. 
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através de um atuador, identificando, assim, a relação entre força e 
deformação apresentada pelo transdutor. O objetivo nesse procedimento 
é encontrar a sensibilidade do par extensômetro e biela. A partir dessa 
deformação, pode-se chegar aos valores de força aplicados no topo do 
pistão (figura 37.b). O extensômetro deve ser posicionado de maneira 
que a direção principal de deformação seja medida por ele. 
Após a obtenção da curva estática de deformação por força, faz-
se necessário conhecer a resposta em frequência do conjunto biela e 
pistão. Para isso é utilizado um mecanismo – figura 38 – na qual o 
pistão é posto em movimento alternativo, a frequências próximas e 
iguais de operação do compressor e com a amplitude de movimento ao 
qual o par pertence, porém, totalmente isento de atrito. O objetivo é 
apenas identificar os esforços que surgem em decorrência das 
acelerações. As curvas de deformação são traçadas levando em conta o 
angulo do mecanismo da biela e as frequências angulares próximas à de 
operação do compressor. A proposta é realizar tal operação com o pistão 
suspenso, sem contato mecânico com outra peça além da biela e um 
mancal aerostático. 
Figura 37: Aplicação de força controlada para calibração da medição 
 
 
a) Aplicação da força b) Curva força por deformação 






Com o movimento do pistão restringido em relação à biela, 
utiliza-se duas peças em conjunto com um mancal aerostático para 
garantir que o movimento seja igual ao de um compressor em operação. 
Eliminando assim, qualquer influência do mancal, das peças e da 
manivela nas medições dos esforços provocados pelas acelerações do 
conjunto (figura 38). 
De posse das duas curvas, deformação por carga e deformação 
por posição angular a uma dada frequência, é possível obter a curva de 
deformação por pressão, caracterizada contra uma fonte de pressão 
constante, que pode ser obtida com um reservatório de gás neutro de 
grande volume; o qual não apresenta variações significativas de pressão 
com a variação de volume do pistão (figura 39). O cabeçote deve ser 
retirado para que o efeito das válvulas não esteja presente. 
 
Figura 38: Teste da deformação por frequência de operação 
 
Fonte: Scussel; Cervelin, 2013. 
Assim, é possível traçar curvas de deformação pela posição 





Figura 39: Uso de uma câmara com nitrogênio com pressão e temperatura 
controladas 
 
Fonte: Scussel; Cervelin, 2013. 
Através do ensaio de n níveis de pressão, pode-se caracterizar o 
comportamento do compressor em vários estados durante o seu ciclo de 
funcionamento em função da frequência de operação, chegando a uma 
curva de deformação pela posição angular da manivela para cada ponto 
fixo de pressão (figura 40). 
Figura 40: Teste da deformação por frequência de operação 
 






A partir desses dados, exclui-se a deformação dinâmica, obtida 
do comportamento do compressor frente às frequências operacionais. Da 
calibração, pode-se relacionar a deformação sofrida nesse ponto com as 
forças de atrito apresentadas pelo compressor, chegando-se, por fim, nos 
valores puros de força de atrito. 
Assim, é possível traçar um perfil das forças de atrito do 
compressor em seu funcionamento, permitindo manter um histórico das 
características apresentadas pelo desgaste ao longo do ciclo de vida do 
compressor. 
4.2 PROJETO MECÂNICO 
Como proposta de projeto mecânico, a figura 41 apresenta um 
possível esquema de montagem e disposição dos transdutores da 
bancada de ensaio de perdas por atrito em compressores herméticos. 
Seguindo as formas de instrumentação no item 3.2, um esboço 
inicial do compressor instrumentado, pode ser observado na  figura 41. 
Assim como indicado no item 4.1 para a aquisição das forças de atrito, 
será fixado um extensômetro do tipo metálico na estrutura da biela. 






A figura 41 apresenta uma vista em corte, da região de interesse 
do compressor hermético, ou seja, o conjunto biela e manivela 
juntamente com o pistão e cilindro. Em termos de instrumentação, a 
figura apresenta a utilização de um transdutor de temperatura 
incorporado para a medição da temperatura na interface, um LVDT para 
medição do deslocamento e frequência de oscilação, um extensômetro 
colado na biela para medição de força e transdutores de umidade e 
temperatura para monitorar as condições da câmara do compressor. 
4.3 SELEÇÃO DE TRANSDUTORES COMERCIAIS PARA A 
BANCADA DE PERDAS POR ATRITO 
As condições de contorno apresentadas no item 3.1 possibilitam a 
seleção de transdutores compatíveis com os objetivos que se pretende 
atingir na bancada de perdas por atrito.  
Nesse tópico são apresentadas sugestões de transdutores que 
poderão compor a bancada para análise de perdas por atrito em 
compressores herméticos. Ao fim de cada subitem será dado uma 
sugestão de escolha para se alcançar medições com elevada 
confiabilidade metrológica e baixa incerteza. 
4.3.1 Força de atrito 
Assim como indicado no item 4.1, o transdutor mais indicado 
para a medição da força de atrito, para o método proposto, é o 
extensômetro do tipo metálico. Como ainda não se tem ideia dos níveis 
de força que estarão presentes, nesse caso fica proposto apenas que seja 
utilizado um transdutor desse tipo. 
4.3.2 Deslocamento e frequência de oscilação 
Como a frequência de oscilação pode ser obtida a partir da 
medição do deslocamento do pistão, pode se utilizar apenas um 
transdutor para se adquirir ambos os parâmetros. 
A partir dos métodos indicados no apêndice A.2 as melhores 
maneiras para se conseguir os valores de frequência de oscilação e 
deslocamento do conjunto pistão cilindro são através da utilização de 






movimento linear, sendo mais simples se obter de forma direta os 
valores de deslocamento e frequência de oscilação.  
Na tabela 3 é possível observar que utilizando uma fibra ótica é 
possível, através de um custo maior, obter os valores de deslocamento e 
frequência de oscilação com baixa incerteza. 
Tabela 3: Fibra ótica série RC 












 mm mm µm µm µm mm 
RC25 0,76 0,2 0,05 0,3 0,6 4,75 
RC32 2,0 0,6 0,25 1,0 2,0 1,25 
RC60 3,2 1,0 0,6 1,8 3,6 1,83 
RC62 2,0 0,6 0,25 1,0 2,0 7,14 
RC63 4,0 1,6 0,7 2,0 4,0 7,14 
RC90 9,0 2,3 0,6 4,0 8,0 7,93 
RC99 5,0 1,5 2,0 8,0 15,0 3,18 
RC100 5,1 1,8 0,75 3,0 6,0 3,18 
RC140 6,0 1,7 0,4 2,3 4,6 7,93 
RC171 12,7 4,0 2,5 5,6 11,0 4,75 
RC190 21,0 3,3 3,0 6,7 13,4 7,93 
RC290 40,0 11,0 6,0 13,0 25,0 7,93 
Fonte: Adaptado de Philtecb, 2012 
A figura 42 mostra a região de linearidade apresentada pela fibra 
ótica da série RC (PHILTECb, 2012). 
Figura 42: Faixa de linearidade fibra ótica 
 
Fonte: Adaptado de Philtecb, 2012. 
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Apesar de na figura 42 ficar evidente que a curva da faixa de 
medição em função da tensão de saída da fibra ótica não é 
completamente linear, é possível contornar esse problema através de 
uma fixação que faça com que todo o intervalo de medição do 
deslocamento ocorra na faixa em que o erro de linearidade seja 
aceitável. 
Outro método para se obter o deslocamento e a frequência de 
oscilação do compressor é o LVDT (figura 43).  
Figura 43: LVDT 
 
Fonte: Micro-Epsilona, 2012. 
A tabela 4 mostra as características de medição dos transdutores 
do tipo LVDT série DTA (MICRO-EPSILONa, 2012). 
 
Tabela 4: Características dos LVDT modelo DTA 
Fonte: Adaptado de MICRO-Epsilona, 2012. 
De acordo com as características apresentadas nas tabela 4 e as 
condições estabelecidas no item 3.1, os dois transdutores conseguem 
satisfazer os requisitos de projeto. Porém, o custo muito maior da fibra 
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Apesar de não fazer parte do SI é usual os fabricantes utilizarem 
partes por milhão. 
Modelo DTA-10D DTA-15D DTA-25D 
Faixa de medição ±10 mm ±15 mm ±25 mm 
Erro de 
Linearidade: 
Padrão:±0.5% - - 300 µm 
Padrão:±0.3% 60 µm 90 µm 150 µm 
Opcional: ±0.15% 30 µm 45µm - 
Frequência da tensão de excitação 2 kHz 1 kHz 1 kHz 
Amplitude da tensão de excitação 5 V 2,5 V 2,5 V 
Sensibilidade 44 mV/(V.mm) 45 mV/(V.mm) 33 mV/(V.mm) 

















ótica não justifica a sua aplicação neste caso, visto que a incerteza 
obtida com o transdutor LVDT já supre as condições estabelecidas. 
Além disso, os transdutores LVDT são mais robustos, tornando o 
transdutor LVDT mais adequado para a bancada de perdas por atrito. 
4.3.3 Temperatura na interface 
Os valores de temperatura apresentados na interface ocorrem em 
um instante de tempo relativamente curto. A sua variação está 
diretamente relacionada à frequência de funcionamento do compressor. 
Logo, o transdutor utilizado para adquirir a temperatura na interface 
deve obedecer às condições estabelecidas no item 3.1.  
Para aquisições que necessitam de baixo tempo de reposta, a 
Omega possui transdutores de fibra ótica capazes de obter valores de 
temperatura de superfície com tempo de resposta de até 10 ms 
(OMEGAb, 2012) 
O transdutor de temperatura infravermelho série OS1562 (figura 
44), utiliza fibra ótica para chegar ao local que se necessita medir a 
temperatura.  
Figura 44: Transdutor de temperatura série OS1562 
  
Fonte: Omegab, 2012. 
Na tabela 5 é possível observar as características de maior 




Tabela 5: Transdutor de temperatura série OS1562 
Característica Valor 
Tempo de resposta 10 ms 
Incerteza instrumental 1% da leitura 
Repetibilidade 0,5% do valor de leitura 
Emissividade 0,05 a 1,00 
Faixa de medição -R1: (454 a 982) °C 
-R2: (204 a 454) °C 
-R3: (204 a 454) °C 
-R4: (900 a 1825) ºC 
Resolução 1ºC 
Resposta espectral (0,8 a 1,8)    
Saída analógica (1) 1 mV/ºC 
Saída analógica (opcional) 0 a 10 V 
(4 a 20) mA 
Alimentação        
       
Fonte: Adaptado de Omegab, 2012. 
Caso haja necessidade de efetuar as medições com um tempo de 
reposta inferior, a Omega também possui uma série de transdutores 
infravermelho com tempo de reposta da ordem de 1 ms. Os modelos da 
série OS4000 (figura 45) conseguem atingir esse patamar. 
Figura 45: Transdutor de temperatura OS4000 
 






A tabela 6 mostra as características do transdutor de fibra ótica 
série OS4000 da Omega. 
Tabela 6: Transdutor de temperatura série OS4000 
Característica Valor 
Tempo de resposta 1 ms (ajustável a até 3,2 s com 
auxílio de um software) 
Emissividade 0,05 a 0,99 
Incerteza instrumental 1% da leitura 
Ajuste de emissividade 0,05 a 0,99 
Faixa de medição (100 a 1600)  ºC 
Campo de visão da lente 0,63 mm a uma distância de 51 
mm 
Resposta espectral (1,2 a 2,6)    
Alimentação (15 a 24) V 
Saída analógica 1 mV/ºC 
Saídaanalógica(opcional) (0 a 5) V 
(0 a 10) V 
(4 a 20) mA 
Fonte: Adaptado de Omegac, 2012. 
A Micro-Epsilon possui uma gama de transdutores de 
temperatura sem contato especialmente desenvolvidos para a aquisição 
de temperaturas com baixo tempo de resposta. A série de transdutores 
CTFast (figura 46) possui uma ampla faixa de medição e baixo custo. 
Além disso, ela é equipada com termopilhas extremamente rápidas, 
conseguindo atingir tempos de resposta inferiores a 6 ms na aquisição da 
temperatura de uma superfície com 90% do degrau de temperatura.  
Figura 46: Transdutor de temperatura CTFast Micro-Epsilon 
 
Fonte: MICRO-Epsilonb, 2013. 
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A tabela 7 apresenta as características dos transdutores modelo 
CTFast da empresa Micro-Epsilon. 
 
Tabela 7: Características dos transdutores CTFast. 
Modelo CTF-SF15-C3 CTF-SF15-C3 
Resolução ótica27 15:1 25:1 
Faixa de medição (-50 a +975) ºC 
Faixa espectral (8 a 14)    
Incerteza instrumental < 1% ou   ºC 
Repetibilidade < 0,75% ou      ºC 
Resolução < 0,2 ºC < 0,4 ºC 
Tempo de resposta 9 ms (90% do sinal) 
4 ms (50% do sinal) 
6 ms (90% do sinal) 
3 ms (50% do sinal) 
Ajuste de emissividade 0,1 a 1 
0,1 a 1 Ajuste de transmissividade 
Sinal de saída  0 a 10 V 
Impedância de saída 100    
Fonte: Adaptado de Micro-Epsilonb, 2013. 
Outra alternativa é o transdutor de temperatura FastTemp da 
Labcell (figura 47). Ele possui como característica uma ampla faixa de 
medição e um baixo tempo de resposta. Seu sensor é um termopar do 
tipo K contido em uma blindagem, e um amplificador que já conta com 
uma junta fria. 
Figura 47: Transdutor de temperatura FastTemp 
 
Fonte: Labcell, 2013. 
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A tabela 8 traz as principais características apresentadas pelo 
transdutor de temperatura FastTemp. 
 
Tabela 8: Características associadas ao transdutor de temperatura FastTemp 
Características Valor 
Faixa de medição (-60 a+1370) °C 
Incerteza instrumental        no sinal de 
entrada da temperatura 
± 10 mV no sinal de 
saída do amplificador 
Tempo de resposta Menor que 50 ms 
Sensibilidade 5 mV/°C 
Sensor Termopar tipo K 
Power (6 a 35) V 
Proteção IP67 
Temperatura de trabalho (-55 a +125) °C 
Fonte: Adaptado de Labcell, 2013. 
A Omega também tem uma linha de termopares especiais 
indicados para medições que necessecitam de baixo tempo de resposta. 
Essa série possui modelos do tipo J, K, N, T, E, R, S e B, cada um com 
uma faixa de medição específica.  
A tabela 9 contém o limite máximo de temperatura que cada tipo 
de termopar pode ficar exposto. Para o caso de pequenos intervalos de 
tempo, a temperatura máxima utilizada para todos os diâmetro pode ser 
a mesma apresentada pelo termopar de 0,81 mm. 
Tabela 9: Temperatura máxima que pode ser medida 
Termopar tipo 0,13 mm 0,38 mm 0,51 mm 0,81 mm 
J** 315 °C 371 °C 371 °C 482 °C  
K 593 °C  871 °C 871 °C  982 °C 
N 593 °C 871 °C 871 °C  982 °C 
T 149 °C 204 °C 204 °C  260 °C  
E 315 °C 426 °C 426 °C 593 °C  
R,S - - 1450 °C 1450 °C 
B - - 1700 °C 1700 °C 
Fonte: Adaptado de Omegae, 2013. 
A tabela 10 apresenta alguns valores para a constante de tempo 
do termopar quando submergido em alguns meios controlados. O fato 
dos termopares serem disponibilizados em pequenos diâmetros também 
permite a medição da temperatura em regiões mais pontuais. 
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0,025 0,05 s 0,004 s 0,002 s 
0,125 1,0 s 0,08 s 0,04 s 
0,381 10,0 s 0,80 s 0,40 s 
0,75 40,0 s 3,2 s 1,6 s 
Fonte: Adaptado de Omegae, 2013. 
Cruzando-se as características apresentadas pelos transdutores de 
temperatura com os requisitos apresentados nas condições de contorno, 
pode-se definir um modelo que melhor se encaixa nas necessidades. 
Seguindo a recomendação de Xu e Malkin (2001), o tempo de resposta 
do transdutor de temperatura deve ser inferior ao inverso da frequência 
máxima de funcionamento. 
Portanto, dos cinco transdutores apresentados, quatro se 
enquadram dentro das condições estabelecidas (O transdutor de 
temperatura FastTemp apresentou tempos de resposta superior ao 
apresentado nos requisitos). Sendo que, para o caso dos termopares 
especiais, são necessários testes para se descobrir o tempo de resposta 
para o caso do método do termopar incorporado. Em justaposto, as 
especificações da tabela 7 do transdutor CTF-SF25-C3 mostram que ele 
é a melhor solução para o caso da medição da temperatura na interface 
de atrito. Ele alia uma grande faixa de medição a um baixo tempo de 
resposta. 
4.3.4 Condições do ambiente 
Os valores de umidade e temperatura do ambiente variam de 
forma lenta, não sendo necessário um transdutor que tenha um tempo de 
resposta baixo. Ademais, caso se trabalhe com gases refrigerantes 
durante o ensaio de perdas por atrito, o nível de umidade pode se 
aproximar muito de 0%. Logo, assim como recomendado no item A.4, 
os transdutores mais indicados para baixos níveis de umidade são os do 
tipo capacitivo. As demais condições de ensaio são as apresentadas no 
item 3.1 do capítulo 3.  
Diversos transdutores de umidade possuem também a 







está inserido. Logo, apenas um transdutor é capaz de obter a temperatura 
e a umidade do ambiente de ensaios.  
Vaisalab (2013) tem em seu catálogo transdutores do tipo 
capacitivo, da série HMT 330 (figura 48). Eles são capazes de medir a 
umidade relativa e a temperatura do local ao qual ele está inserido. 
Figura 48: Transdutor infravermelho 
 
Fonte: Vaisalab, 2013. 
As características apresentadas pelo transdutor para medição de 
temperatura e umidade foram divididas em duas tabelas. 
Na tabela 11 estão as características para a medição dos valores 
de umidade. 
Tabela 11: Características do transdutor de umidade série HMT 330 
Características Valor 
Faixa de medição 0 a 100% (UR28) 
Incerteza de medição ± 0,6% UR no intervalo de (0 a 40)% UR 
 ± 1,0% UR (40 a 97)% UR 
Sensor Vaisala HUMICAP® 180 
Vaisala HUMICAP® 180R  
Fonte: Adaptado de Vaisalab, 2013. 
Na tabela 12 estão as características metrológicas da medição de 
temperatura, bem como a faixa de medição, para os transdutores que 
compõem a série HMT 330. 










HMT331 (-40 a +60) °C 
HMT333 (-40 a +80) °C ou (-40 a +120) °C 
HMT334/335/337/338 (-70 a +180) °C 
Incerteza  ± 0,2 °C 
Sensor utilizado Pt100 RTD 1/3 Class B IEC 751  
Fonte: Adaptado de Vaisalab, 2013. 
Para o caso da temperatura ambiente, selecionou-se o transdutor 
HMT338. Esse modelo possui um intervalo de medição com limite 
superior de 180 ºC, sendo compatível com os requisitos apresentadas no 
item 3.1. Também vale ressaltar que ele é recomendado pela Vaisala 
(2013) para monitoramento do nível de umidade em fluidos 
refrigerantes. 
4.4 SELEÇÃO DE SISTEMAS DE AQUISIÇÃO COMERCIAIS 
Após analisar as arquiteturas apresentadas no apêndice B e item 
4.3 foi possível eliminar algumas alternativas visto que elas não se 
encaixam dos principais requisitos de projeto. O padrão VXI foi 
excluído devido ao fato de ser um instrumento concebido para ser 
utilizado em projetos maiores que o deste trabalho, onde há a 
necessidade de uma enorme quantidade de canais para a medição, 
justificando o grande investimento inicial nessa arquitetura. Já os CLP, 
deixam a desejar com relação às características metrológicas visto que 
não foram desenvolvidos para serem usados em um sistema de medição. 
Portanto, não cumprindo com as especificações de projeto. Além disso, 
como a bancada será montada no interior de um laboratório, não há 
necessidade de se utilizar sistemas embarcados, tornando o custo maior 
dos sistemas PXI e PAC não justificáveis para essa aplicação. Já com 
relação aos instrumentos dedicados e às DAQ, foram selecionados 
alguns equipamentos que são compatíveis com as condições 
apresentadas pela aplicação a fim de julgar se suas características 
metrológicas, bem como suas vantagens e desvantagens, estejam de 







4.4.1 Instrumento dedicado 
Nesse caso, os instrumentos que escolhidos foram o 34970a e o 
34980a, ambos da Agilent Technologies.  
 O sistema de aquisição, multiplexador, comutação e registro de 
dados 34970a é baseado em um multímetro 6 ½ dígitos (22 bits) e 
possui como frequência de aquisição até 250 Hz. Devido ao fato dele ser 
um multímetro, ele possui condicionamento integrado de sinais que 
mede tensão CA e CC, corrente CA e CC, frequência, resistência e 
também a temperatura (termopares, termorresistores, termistores). O 
modelo 34970 possui 3 slots e 8 módulos de multiplexação que tornam 
possível montar o sistema conforme necessidade (AGILENT 
TECHNOLOGIESa, 2013).   
É possível se utilizar entre 20 e 120 canais configuráveis, 
atuadores, entradas e saídas analógicas e digitais. Ademais o sistema 
possui interfaces de comunicação GPIB e RS-232. Possui isolamento 
ótico nas entradas para até 300 V (AGILENT TECHNOLOGIESa, 
2013). 
Como vantagens, o 34970a (figura 49) é compacto, possui 
isolamento e características metrológicas bem definidas. Já as 
desvantagens são: chaveamento mecânico (relés);  limitada quantidade e 
tipos de módulos; não possui processamento; baixa frequência de 
aquisição; solução proprietária. 
 
Figura 49: Agilent 34970a 
 
Fonte: Agilent Technologiesa, 2013. 
Outro modelo compatível é o sistema de aquisição multifuncional 
34980a (figura 50). Ele possui 8 slots e 21 módulos, permitindo, assim, 
até 560 canais multiplexados a dois fios, frequência de até 3 kHz, 
entradas e saídas analógicas e digitais. Assim como o modelo 34970a 
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ele também é um multímetro 6 ½ dígitos (22 bits), ou seja, ele é capaz 
de medir temperatura, corrente CA e CC, tensão CA e CC e resistência a 
dois ou quatro fios. É compacto e modular e possui comunicação 
ethernet, GPIB e USB (AGILENT TECHNOLOGIESb, 2013).  
Como vantagem tem-se as modernas interfaces de comunicação, 
a quantidade de slots e módulos, chaveamento com chave 
semicondutora, compacto, isolação e baixa incerteza. Porém, o sistema 
não possui processamento, tem baixa frequência de aquisição (porém 
superior ao modelo 34970a) e é uma solução proprietária.  
Figura 50: Sistema multifunção Agilent 34980a 
 
Fonte: Agilent Technologiesb, 2013. 
 Ambos os sistemas de aquisição Agilent possuem drivers 
compatíveis com o ambiente de programação LabVIEW.  
4.4.2 Placa de aquisição ou DAQ 
Entre os diversos modelos de placas DAQ que utilizam o 
barramento PCI do computador para conexão, foram escolhidas os 
modelos PCI-6250 e PCI-6122 da National Instruments. 
A placa PCI-6250 (figura 51) é uma placa PCI da National 
Instruments que possui 16 entradas analógicas, 24 saídas e entradas 
digitais, contadores, triggers. Ademais, esse modelo possui uma 
frequência de aquisição de 1 MHz distribuídos entre os canais ou 1,25 









Figura 51: PCI-6250 
 
Fonte: National Instrumentsg, 2013. 
As vantagens desse modelo são: elevada frequência de aquisição; 
ganho ajustável; baixo custo. Como desvantagens: a placa não é de 
aquisição simultânea. 
Outro sistema de aquisição compatível é a placa PCI-6122 da 
National Instruments (figura 52). Ela possui frequência de aquisição de 
500 Hz e resolução de 16 bits. Esse modelo possui 4 entradas analógicas 
de aquisição simultânea, ou seja, cada entrada é capaz de alcançar a 
frequência de especificação da placa. O ganho pode ser ajustado, 
permitindo intervalos de medição de (±1.25 a ±10) V. Além disso, a 
placa possui 8 saídas e entradas digitais, dois contadores 24 bits e 
trigger analógico e digital (NATIONAL INSTRUMENTSh, 2013). 
Figura 52: PCI-6122 
 
Fonte: National Instrumentsh, 2013. 
As vantagens desse modelo são: maior frequência de aquisição; 
aquisição simultânea; baixa incerteza instrumental; ganho ajustável. 
Porém, seu custo é superior ao modelo PCI-6122. 
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4.4.3 Arquitetura proposta 
Diante das conclusões alcançadas no item 4.4.2 é possível 
apresentar uma arquitetura que cumpra os requisitos de projeto. 
Conforme as justificativas utilizadas, pode se chegar à conclusão que a 
arquitetura PCI DAQ é a que mais se encaixa no perfil desejado. Pois 
ela:  
 é compatível com o ambiente de programação LabVIEW; 
 é uma arquitetura desenvolvida para a área de medição; 
 possui níveis de incerteza capaz de suprir as exigências 
apresentadas; 
 tem comportamento metrológico garantido; 
 possui frequência de aquisição compatível com as necessidades; 
 possui grande flexibilidade de aplicação; 
 tem ganho ajustável; 
 não é uma solução de elevado custo. 
 
Portanto, como proposta está a utilização de um conjunto 
contendo uma placa de aquisição DAQ PCI-6250 para adquirir os dados 
da temperatura de interface e deslocamento, uma interface de 
comunicação RS-232 com o objetivo de conectar o transdutor de 
umidade ao PC e um computador com objetivo de processar e 
armazenar os dados dos experimentos. 
4.5 CONFIGURAÇÃO GERAL DO SISTEMA 
Como configuração final, a proposta de arquitetura da bancada é 
distribuída, conforme representado na figura 53. 
Propõe-se que o software seja desenvolvido utilizando o ambiente 
de programação LabVIEW
29
 da National Instruments. Esse utiliza uma 
programação gráfica, especialmente desenvolvida para aquisição e 
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Figura 53: Configuração geral do sistema 
 
Fonte: Autor. 
4.6 AVALIAÇÕES A PRIORI DO COMPORTAMENTO 
METROLÓGICO DA BANCADA 
Para analisar as incertezas de medição das temperaturas, umidade 
e força de atrito, optou-se por utilizar o método proposto por ISO 
GUM
30
 (INMETROa, 2003). A análise de incertezas é feita com a 
seleção de possíveis transdutores compatíveis com a bancada e sua 
respectiva análise da cadeia de medição para chegar a uma equação 
(equação da medição) que represente a sua grandeza agregada a um 
valor de incerteza. Para o caso da temperatura ambiente e da umidade 
ambiente, o fabricante já apresenta os instrumentos com as suas 
respectivas incertezas de medição. Sobra assim, o deslocamento, a 
frequência de operação e a temperatura de interface. Para o caso da 
força de atrito, ainda não há maneira de se definir as incertezas de 
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Os métodos para a expressão da incerteza de medição propostos 
pelo ISO GUM (INMETROa, 2003) estabelecem regras para avaliar e 
expressar as incertezas de medição, utilizando como base a propagação 




medição, visto que não foram selecionados transdutores. O cálculo das 
incertezas na medição de deslocamento e temperatura de interface é 
apresentado de forma mais detalhada no Apêndice C. 
4.6.1 Deslocamento 
Propõe-se que a medição de deslocamento seja feita com um 
transdutor LVDT modelo LDR-10-CA. A cadeia de medição Desse 
transdutor segue o diagrama apresentada na figura 54. 





As fontes de incerteza que afetam a medição executadas pelo 
LVDT são (GRAZIANO; SCHMITZ, 2011; BOWDEN et al., 1996): 
 a não linearidade de movimento do núcleo no interior das 
bobinas do transdutor; 
 vibração mecânica; 
 desalinhamento do transdutor; 
 temperatura;  
 instrumental. 
Todos esses fatores contribuem de certa forma para a incerteza de 
medição. Porém, como a maioria desses fatores só poderão ser julgados 
após a instrumentação da bancada, para o cálculo de incertezas serão 
apenas consideradas as instrumentais. 
 
As características dos módulos são: 
a) Transdutor LVDT LDR-10-CA (MICRO-EPSILONa, 2012): 
 faixa de medição: (0 a 10) mm; 
 sensibilidade:         ; 
 linearidade: 0,30% da faixa de medição (         







 deriva térmica em zero: 0,003% da faixa de medição 
por grau Celsius (0,003% ºC.10 = ±0,0003 mm/ºC   
0,24 mV/ºC); 
 deriva térmica da sensibilidade: 0,01% da faixa de 
medição por grau Celsius 0,01% /°C.10 = ±0,001 
mm/ºC   0,8 mV/°C; 
 ruído eficaz:      .  
 
b) Unidade de alimentação, amplificação e demodulação MSC 
7210 (MICRO-EPSILONa, 2012): 
 sinal de saída:           ; 
 linearidade:        da faixa de medição; 
 ruído eficaz:      ; 
 deriva térmica:             da faixa de medição. 
 
c) Placa de aquisição (NATIONAL INSTRUMENTSg, 2013): 
 número de bits de amostragem A/D: 16 bits; 
 faixa de medição: (-10 a +10) V; 
 erro máximo: ±2,080 mV. 
 
A partir da cadeia de medição (figura 54) obtêm-se três equações 
que correspondentes às características de resposta ideal dos três 
módulos. 
         (36) 
 
            (37) 
 
            (38) 
onde, 
   sensibilidade do LVDT [ ]; 
   ganho LVDT [    ]; 
  deslocamento do núcleo do LVDT [  ]; 
   tensão na saída do controlador [ ]; 
   ganho na saída do controlador [   ]; 
   tensão medida na placa de aquisição [ ]; 




Substituindo a equação (37) na (36): 
 
 
               (39) 
 
Substituindo a equação (39) na (38), chega-se na equação de 
medição do deslocamento, a qual é representada pela equação (40). 
 
                      (40) 
 
 
A partir do método ISO GUM (INMETROa, 2003) e, 
considerando que, para efeito de cálculo de incerteza, não existe 
correlação entre as características do LVDT, do controlador e da placa 
de aquisição, pode-se chegar na equação da propagação de incertezas do 
deslocamento (equação (41)). 
 
     √     
            
  (41) 
 
A incerteza instrumental do LVDT é dada pela combinação da 
deriva térmica em zero, da deriva temporal, da deriva térmica da 
sensibilidade e da linearidade do transdutor. Haverá necessidade de se 
considerar ainda a incerteza que for herdada da calibração do LVDT. 
Ela não foi aqui considerada porque, logicamente, não se dispões neste 
momento de tal informação. Já a do controlador é dada apenas pela 
linearidade, visto que ele não estará na região de ensaios. Portanto é 
possível considerar que a variação de temperatura sentida por ele é 
mínima. Ademais, considerando que as distribuições da incerteza do 
LVDT, do controlador e da DAQ são do tipo retangular (erro máximo) é 
possível se encontrar os valores da incerteza padrão combinada do 
deslocamento. Além disso, a deriva térmica do LVDT agrega muita 
incerteza à medição. Sendo importante traçar os níveis de incerteza para 
diversos casos de variação de temperatura que podem ocorrer durante 
um ensaio. Com isso, é possível traçar um gráfico de incertezas onde em 
um eixo está a incerteza expandida (para um intervalo de confiança de 









Figura 55: Dependência da incerteza expandida com a variação de temperatura 



















 Variação de temperatura (ºC) 
 
Fonte: Autor. 
Na figura 55 é possível observar uma grande dependência dos 
níveis de incerteza para com a variação de temperatura no ambiente. 
Nesse caso, a incerteza vai desde       para uma variação de 
temperatura de 10 ºC a até        para a variação máxima de 
temperatura (110 ºC).  
A partir de ensaios realizados em estufa, é possível se caracterizar 
os erros inerentes à deriva térmica apresentada pelo transdutor. Isso 
torna possível verificar quais parcelas desse erro admitem compensação, 
reduzindo a incerteza global. 
4.6.2 Frequência de oscilação 
Através da transformada discreta de Fourier
31
 do sinal de 
deslocamento em função do tempo obtém-se a frequência de oscilação 
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A transformada de Fourier é uma ferramenta matemática que parte 
da ideia de que todo o sinal é composto por uma soma ponderada de sinais 
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do conjunto pistão cilindro. A cadeia de medição da frequência de 
oscilação é apresentada na figura 56. 







Devido muitas vezes a incorreta definição do período do sinal e 
pela presença de componentes não múltiplos do período no sinal, a 
transformada de Fourier gera uma dispersão espectral. Isso origina não 
um resultado único, mas sim um continuum de pontos ao longo de todo 
o espectro de frequências (DEMAY, 2008). Essa distribuição de pontos 
gera uma incerteza na medição da frequência real do sinal. Segundo 
Proakis e Manolakis (2006), a maior parte da incerteza agregada pela 
transformada de Fourier é função do tempo de observação e pode ser 
obtida através da equação (42).  
 









   incerteza da frequência de oscilação [  ]; 
  intervalo de observação [s]; 
   frequência de amostragem [  ]; 
  número de amostras [   ]; 
 
Além disso, na transformada de Fourier existe outras fontes de 
incerteza
32
, porém, elas possuem uma contribuição muito inferior 
quando comparadas ao tempo de observação e, portanto, podem ser 
desprezadas. 
A figura 57 apresenta curvas de incerteza para diversos tempos de 
observação com um intervalo de confiança de 95%. 
                                                                                                                     
do tempo para o da frequência e vice-versa (PROAKIS; MANOLAKIS, 
2006). 
32
De acordo com Demay (2008), existem também contribuições de 
incerteza causadas pela dispersão de longo alcance e de curto alcance 







Figura 57: Variação da incerteza de medição da frequência rotacional com o 



















 Tempo de observação (s) 
 
Fonte: Autor. 
Assim como indicado na tabela 13 a incerteza expandida da 
medição da frequência rotacional - com intervalo de confiabilidade de 
95% - para um intervalo de observação de 0,1 s é de 20,0 Hz. Porém, se 
há um aumento no intervalo de observação para 1 s, os valores de 
incerteza diminuem, assim como indicado. Logo, pode-se observar que 
a incerteza é fortemente dependente do tempo de observação. 
Como é característica do compressor possuir pequena variação da 
frequência rotacional durante o regime de operação (escorregamento), 
para definir o tempo de observação ideal, neste caso, é preciso saber o 
quão frequente é necessário se ter a informação da variação de 
frequência operacional ao longo do ensaio de perdas por atrito.  
Tabela 13: Valores de incerteza de medição da frequência rotacional para 
diferentes intervalos de medição 
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O intervalo de observação pode ser selecionado de acordo com os 
valores de incertezas os quais se deseja adquirir a frequência rotacional. 
Ademais, caso necessário, Demay (2008) apresenta métodos para a 
obtenção da frequência rotacional com níveis de incerteza ainda 
menores.  
4.6.3 Temperatura na interface 
Propõe-se que a temperatura de interface seja medida com auxilio 
do transdutor CTF-SF25-C3. A cadeia de medição dele é apresentada na 
figura 58. 











As características que agregam incertezas na medição da 
temperatura de interface são: a emissividade da superfície; a variação da 
emissividade ao longo do ensaio; a instrumentação; o fato da superfície 
medida não ser a mesma que a instrumentada. 
As características dos módulos são: 
a) Transdutor de temperatura sem contato CTF-SF25-C3 
(MICRO-EPSILONb, 2013): 
 faixa de medição: (-50 a +975) ºC; 
 saída: em tensão de (0 a 10) V 
 linearidade:    do valor de leitura;  
 repetibilidade: 0,75% do valor de leitura; 
 emissividade: 0,1 a 1;  
 transmissividade: 0,1 a 1; 
 resposta espectral:            ; 
 tempo de reposta: 6 ms. 
 







 número de bits de amostragem A/D: 16 bits; 
 faixa de medição: (-10 a +10) V; 
 erro máximo: ±2,080 mV. 
O procedimento para ajuste da emissividade pode ser feito com 
os seguintes passos (INFRATEMP, 2013):  
 instrumentação da bancada seguindo o método da fibra 
ótica incorporada; 
 aquecimento da bancada até um valor de temperatura 
conhecido; 
 ajuste da emissividade no transdutor CTF-SF25-C3 até o 
valor da temperatura indicada por ele ser a mesma do 
transdutor que mede a temperatura ambiente. 
 
Outro método envolve a cobertura da superfície que será medida 
por uma tinta preta, o que gera uma superfície com uma emissividade 
igual a             . Porém, esse método cria uma nova camada que 
irá influenciar nos valores da temperatura medidos (INFRATEMP, 
2013).  
A equação da medição que relaciona a temperatura medida com a 
tensão medida na placa de aquisição é dada pela equação (43). 
 
                    (43) 
 
Seguindo a cadeia de medição, primeiramente deve-se considerar 
o fato de que a temperatura de interesse é diferente da região onde é 
executada a medição (figura 28). Logo, considerando que todo o fluxo 
de calor que chega à superfície medida é devido a condução, a equação 
da diferença de temperatura entre a interface e a região medida é dada 
pela equação (44).  
         




    temperatura na superfície interna ao 
orifício 
[  ]; 
    temperatura na interface [  ]; 
  fluxo de calor [    ]; 
  distância entre a interface e o local onde a 
temperatura está sendo medida 
[ ]; 




A incerteza combinada devido a equação de medição da 
temperatura é dada conforme abaixo. 
 
 
      
√    
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Já a temperatura detectada pelo sensor infravermelho é função da 
emissividade da superfície. O erro no ajuste dessa emissividade gera 
uma incerteza na medição da temperatura (INFRATEMP, 2013). Essa 
incerteza pode ser obtida através da lei de Wien de acordo com a 
equação (46). 
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 Como as incertezas devido o local da temperatura de interesse e 
da temperatura medida não ser a mesma e da incerteza devido ao ajuste 
de emissividade não serem correlacionadas, chega-se ao nível de 
incerteza, em graus Celsius, da temperatura medida na entrada do 
transdutor de fibra ótica com relação à temperatura real. 
 
     √    
       
  (47) 
 
 Como para o calculo da incerteza combinada não existe 
correlação entre as características ad temperatura medida, do transdutor 
de temperatura e da placa de aquisição, chega-se a seguinte equação: 
 




 Levando em consideração que as distribuições da incerteza do 
transdutor e da placa de aquisição são do tipo retangular, a equação da 
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A incerteza devido à emissividade da superfície pode ser 
reduzida através da utilização de um termopar de referência para a 
calibração do transdutor de fibra ótica. O termopar pode ser incorporado 
também à superfície em outro orifício fabricado próximo ao ponto de 
medição da fibra.  
A figura 59 apresenta a dependência da incerteza expandida da 
medição da temperatura com os valores de temperatura medidos e o 
nível de incerteza resultado do ajuste da emissividade do transdutor. 
Figura 59: Dependência da incerteza expandida com a temperatura medida e a 


















 Temperatura medida (ºC) 
Fonte: Autor. 
A partir da figura 59 é possível saber em qual região da curva a 
medição se encontra. Pode-se então encontrar valores de incerteza 




















vai desde 1,3 ºC com uma incerteza do ajuste de emissividade de 0,01 e 
temperatura 20 ºC a até 24 ºC com uma incerteza no ajuste de 
emissividade de 0,05 e uma temperatura de 500 ºC.  
A tabela 14 apresenta os valores de incerteza para a temperatura 
máxima e mínima definidas como condição de contorno no item 3.1.  
 
Tabela 14: Níveis de incerteza para a temperatura máxima e mínima definidas 
como condição de contorno 
Incerteza Emissividade 20 °C 364 ºC 
±0,1 2,6 °C 21,4 °C 
±0,2 5,4 °C 23,4 °C 
±0,5 13,0 °C 24,8 °C 
Fonte: Autor. 
Observando a tabela 14 é possível notar a forte dependência dos 
níveis de incerteza para com a temperatura medida. Além disso, os 
níveis de incerteza os quais a emissividade é ajustada, também afeta de 
forma negativa a incerteza combinada da medição. Para o caso onde a 
temperatura na interface medida é a máxima, os valores de incerteza 
podem chegar a 24,8 ºC. É necessário então se estudar o quão influente 
os valores da temperatura de interface são para as perdas por atrito, pois 
só assim se terá ideia de qual é o adequado nível de incerteza para com a 
medição da temperatura. 
Os valores de incertezas obtidos neste capítulo servem apenas 
para apresentar a viabilidade e disponibilidade dos instrumentos, sendo 
necessário um estudo mais aprofundado do comportamento das perdas 
por atrito frente a cada grandeza. Isso tornará possível criar uma ligação 
entre os níveis de incerteza admissíveis e a confiabilidade dos dados 









5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 
FUTUROS 
5.1 CONCLUSÕES 
O presente trabalho teve por objetivo estudar o problema e 
apresentar um arranjo instrumental para medir de forma direta as forças 
de atrito presentes em compressores alternativos de refrigeração, dando 
ênfase também na aquisição das principais grandezas que influenciam 
nos valores dessas forças. Foram apresentados diversos métodos 
aplicados à instrumentação, bem como tipo de transdutores indicados 
para medição de cada grandeza e uma proposta para a medição da força 
de atrito. 
De acordo com os estudos propostos no item 2.4, chegou-se a 
conclusão que para se obter de forma mais detalhada, o comportamento 
das perdas por atrito em compressores alternativos de refrigeração, 
deve-se estudar, além da força de atrito, as seguintes grandezas: 
frequência de oscilação do pistão e cilindro; temperatura média da 
interface; umidade e temperatura ambiente. 
Os métodos para medição da temperatura na interface se mostram 
eficientes (muito utilizados em usinagem), bem como do deslocamento 
(já amplamente aplicados na indústria). Ademais, as condições do 
ambiente também se mostraram facilmente obteníveis.  
No caso da força de atrito o método proposto se apresenta, em 
teoria, plausível. Torna-se ainda necessário fazer a implementação e a 
avaliação experimental desse. 
Já na seleção dos demais transdutores, os resultados foram 
satisfatórios. Para a medição da umidade e temperatura do ambiente 
dentro da carcaça do compressor, encontrou-se um transdutor com uma 
solução única e de fácil instrumentação. Para a medição de 
deslocamento e frequência de operação, transdutores muito utilizados na 
área de compressores se mostraram adequados. No caso da medição da 
temperatura na interface, o emprego de um transdutor infravermelho 
cumpriu a meta de medir a temperatura média na interface.  
A análise mostrou que não haverá problemas para a escolha de 
uma arquitetura adequada. Foi sugerida uma arquitetura de aquisição 
que se mostra aceitável, visto que atende todos os requisitos 
estabelecidos e não contribui significativamente para o aumento da 
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incerteza de medição das grandezas. Porém, como nessa área existe um 
constante desenvolvimento de novos equipamentos, é importante 
continuar a pesquisa, visto que se pode encontrar uma solução com uma 
melhor relação custo-benefício.  
Devido à característica inovadora deste trabalho, não foi possível 
se estabelecer limites para os níveis de incerteza das grandezas 
adquiridas, sendo necessário efetuar um estudo mais aprofundado das 
grandezas envolvidas nas perdas por atrito para então se definir os 
limites de incerteza aceitáveis. 
Os estudos realizados com relação às perdas por atrito 
identificaram as grandezas que influenciam de forma significativa na 
força de atrito. Além disso, fez-se o levantamento e a seleção de 
métodos para a instrumentação, além de se propor transdutores 
compatíveis com a medição das grandezas alvo. Por fim, foi apresentada 
uma proposta de arquitetura de medição que atende aos requisitos de 
projeto. 
A busca por referências relacionadas às perdas por atrito em 
compressores se mostrou uma tarefa árdua em função da escassez de 
informação. Porém, partindo para uma abrangência multidisciplinar, 
encontrou-se em outras áreas, material capaz de auxiliar na busca de 
informações a respeito da perda por atrito em equipamentos. 
A princípio, houve dificuldade em descobrir uma maneira para se 
obter as forças de atrito no par pistão e cilindro de maneira direta. 
Porém, após alguns estudos chegou-se a um método capaz de, com 
sucessivas etapas, viabilizar tal medição.  No entanto, ainda resta avaliar 
experimentalmente se os resultados obtidos através desse método 
apresentarão confiabilidade. 
Ademais, no caso da temperatura da interface, o aumento dos 
níveis de incerteza com o aumento da temperatura medida pode se 
mostrar um grande problema. Portanto é necessário se aprofundar mais 
na influencia das variações de temperatura nas características das perdas 
por atrito, para então traçar limites para os níveis de incerteza. 
De forma geral, o trabalho alcançou seus objetivos, cumprindo as 
metas traçadas e abrindo um novo leque de estudos na área de perdas 







5.2 PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS 
O presente trabalho expõe um leque de oportunidades para 
trabalhos futuros, abrindo uma nova maneira de como as perdas por 
atrito em compressores são estudadas, trazendo conhecimento das 
variáveis que influenciam diretamente no valor da força de atrito e 
maneiras de como adquiri-las de forma eficiente sem influenciar nas 
características do compressor hermético. Para dar continuidade ao 
desenvolvimento deste, são apresentados os seguintes itens: 
 a limitação da bancada para compressores convencionais 
pode torná-la inapta a trabalhar com os novos compressores 
que estão surgindo no mercado. Portanto, uma sugestão de 
continuidade é expandir o projeto da bancada para uma 
versão que também suporte compressores que trabalham a 
frequências elevadas, como é o caso dos lineares; 
 não se tem ideia se os níveis de incerteza instrumental 
atingidos supre as necessidades para estudo das perdas por 
atrito. Logo, é necessário se fazer um estudo visando 
quantificar como cada grandeza de influencia compõe a 
incerteza das perdas por atrito (coeficiente de sensibilidade); 
 como o estudo feito neste trabalho foi apenas teórico, deve-se 
avaliar a viabilidade da proposta de método para a medição 
da força de atrito apresentado. Para tanto, é necessário 
implementar uma bancada para validar a possibilidade de se 
medir as forças de atrito no conjunto pistão e cilindro com 
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APÊNDICE A - PRINCÍPIOS DE TRANSDUÇÃO DAS 
VARIÁVEIS DE INTERESSE 
Este apêndice apresenta alguns transdutores indicados para a 
medição das grandezas definidas como importante para uma bancada de 
análise das perdas por atrito em compressores herméticos.  Como este é 
um assunto que pode ser tratado separadamente do restante do trabalho, 
decidiu-se apresentá-lo na forma de apêndice. 
Nos ensaios de perdas por atrito, segundos os autores Bhushan 
(2000), Stachowiak, Batchelor e Stachowiak (2004), Sang, Dubé e Grant 
(2008), uma série de grandezas são importantes para se compreender as 
formas, efeitos e magnitude das perdas de energia. Então é importante 
definir quais os transdutores são compatíveis com cada grandeza que se 
pretende medir.  
Diferentemente dos métodos apresentados no item 2.3 - muito 
utilizados atualmente - pretende-se trazer conhecimento, de várias áreas 
no estudo das perdas por atrito para a área de compressores herméticos. 
Ainda, segundo Bhushan (2000), as grandezas de interesse na 
medição da força de atrito são: força de atrito; temperatura na interface; 
temperatura ambiente; umidade relativa; deslocamento e frequência de 
oscilação. 
Abaixo são explicados os principais transdutores usados para 
medição de cada grandeza, bem como a comparação deles para saber 
qual melhor se adapta à medição pretendida. 
A.1 TRANSDUTORES DE FORÇA 
Pode-se definir força como qualquer influência que faz um objeto 
sofrer mudanças, seja em forma de movimento, direção, ou geometria.  
(STEFANESCU, 2011).  
A fim de executar a medição de esforços é necessário 
primeiramente identificar quais as características da grandeza, se a 
mesma possui componentes dinâmicas ou não, a magnitude dela e quais 
os níveis de incerteza se pretende atingir.  
Assim - como destacado no item 2.4 - as forças de atrito 
presentes em compressores possuem característica dinâmica e, portanto, 
a busca por transdutores compatíveis é necessária.  
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Apesar de existirem outros transdutores de força, nesse tópico 
serão enfatizados somente os transdutores de força resistivos e 
piezelétricos, visto que esses modelos, além de serem os mais 
empregados, cobrem variadas faixas de medição e de frequência. 
A.1.1 Transdutores de força resistivos 
Quando submetidos à força, os transdutores de força resistivos 
respondem variando a sua resistência. Através dessa variação é possível 
encontrar o valor de força a qual eles estão submetidos. As vantagens 
deste tipo de transdutor são: boa confiabilidade, construção simples, 
resolução ajustável e, teoricamente, livre de manutenção (DU; YELICH, 
2008). Ademais, a resistência elétrica é uma das propriedades elétricas 
mais fáceis de se medir com baixa incerteza.  
Apesar de existirem outros transdutores de força resistivos, como 
por exemplo, potenciômetros e de fios resistivos pré-tensionados, será 
abordado apenas os do tipo extensométricos (metálico e semicondutor) e 
resistores sensíveis à força por estes representarem os transdutores mais 
usados e que possuem as melhores características como um todo 
(STEFANESCU, 2011). 
A figura 60 apresenta os transdutores de força resistivos mais 
comuns, sendo eles: os extensômetros e os resistores sensíveis à força 
(STEFANESCU, 2011).  
Figura 60: Transdutores de força extensométricos 
 
Legenda: a extensômetro duplo; 
 b extensômetro quádruplo; 
 c resistor sensível à força. 







Extensômetros metálicos e semicondutores
33
 utilizam as 
características de variação da resistência devido à deformação de um 
material elástico para medir a força aplicada. Já os resistores sensíveis à 
força utilizam a propriedade que possuem certos polímeros de exibir 
redução na resistência com o aumento da força aplicada (WEBSTER, 
1999). 
Os transdutores de força resistivos são baseados na variação da 
resistência elétrica R através de mudanças do comprimento área do 
transdutor e na resistividade ao sofrerem ação de uma força (equação 
(50)) (STEFANESCU, 2011). 





  resistividade [  ]; 
  comprimento do condutor [ ]; 
  área da seção transversal [  ]. 
 
Os extensômetros metálicos (figura 61) possuem uma 
distribuição espacial de alguns milímetros, logo, o transdutor não 
consegue ser pequeno, e possui uma baixa rigidez em conjunto de uma 
pequena massa, ou seja, há uma baixa frequência natural que deve ser 
considerada quando se estiver executando medições dinâmicas.  Em 
suma, os extensômetros metálicos não são os mais indicados para 
medições dinâmicas. 
Figura 61: Extensômetros metálicos 
 
Fonte: Stefanescu, 2011. 
                                                        
33
Os extensômetros semicondutores também são caracterizados por 
serem piezoresistivos.  
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Para contornar esse problema algumas vezes é recomendada a 
utilização de extensômetros semicondutores (figura 62). Pois, apesar de 
estes possuírem um custo superior aos metálicos, eles apresentam uma 
maior sensibilidade, resultando em uma maior frequência natural para 
medições dinâmicas (STEFANESCU, 2011). 
Figura 62: Extensômetros semicondutores 
 
Fonte: Stefanescu, 2011. 
A sensibilidade à deformação,  , de um extensômetro, é definida 
como (STEFANESCU, 2011):  
 
   
    
    
       
    
    
 (51) 
onde, 
  coeficiente de Poisson [   ]; 
   variação de comprimento do condutor [ ]; 
  comprimento do condutor [ ]; 
      deformação do extensômetro [   ]; 
  resistência elétrica do extensômetro [ ]; 
   




Quando comparado aos extensômetros metálicos, os do tipo 
semicondutor se destacam pelas seguintes vantagens (STEFANESCU, 
2011):  
 ampla faixa de resistências, indo desde     até 10   ;  
 sensibilidade à deformação que chega a ser até 70 vezes 








 histerese nula; 
 alta resistência à fadiga; 
 reduzidas dimensões, resultando em pouca dissipação de 
energia, possibilitando a criação de transdutores 
miniaturizados.  
 
Já como desvantagens, os extensômetros do tipo semicondutor 
têm: 
 menor linearidade; 
 faixa de deformação mais limitada; 
 maior sensibilidade a variação de temperatura. 
 
Circuitos elétricos especiais são montados para medir a 
deformação sofrida pelos extensômetros montados sob corpos de prova. 
Esse circuito é chamado de ponte de Wheatstone, podendo ser montado 
em um quarto, meia ponte ou ponte completa, com o objetivo de 
aumentar a sensibilidade, linearidade e reduzir as derivas térmicas e 
temporais através do equilíbrio de forças.  
Resistores sensíveis à força podem ser fabricados utilizando 
materiais em que a resistência elétrica é função da deformação, como 
borrachas condutoras (FRADEN, 2003). O princípio de operação desses 
sensores elastoméricos
34
 é baseado na variação da área de contato 
quando há o aperto entre duas placas, ou com a mudança na espessura 
do elastômero entre duas placas condutoras quando a força externa varia 
(figura 63). 
Figura 63: Três estágios de compressão do resistor sensível à força 
 
Fonte: Stefanescu, 2011. 





Com a aplicação de uma força a área de contato entre as 
interfaces muda, gerando uma redução na resistência elétrica do 
componente (figura 64). 
Figura 64: Curva de variação da resistência em função da força do resistor 
sensível à força 
 
Fonte: Stefanescu, 2011. 
Um dos grandes problemas dos transdutores de força 
extensométricos é o fato de serem limitados quando aplicados à medição 
de forças dinâmicas devido à inércia apresentada pelo extensômetro e 
seu substrato em sofrerem deformação para efetuar a medição. 
A escolha do extensômetro deve levar em conta a durabilidade 
necessária, qual faixa de temperatura ele será utilizado, a resistência à 
umidade, o limite máximo de alongamento do extensômetro e a corrente 
máxima suportada por ele (STEFANESCU, 2011). 
A.1.2 Transdutores de força piezelétricos 
As principais diferenças entre os transdutores piezelétricos e os 
resistivos reside no fato de que os primeiros são incapazes de medir 
grandezas estáticas, porém são mais indicados para a medição de forças 
dinâmicas
35
, enquanto os resistivos são mais compatíveis com a 
medição de forças de baixa frequência e são capazes de realizar a 
medição de esforços estáticos (STEFANESCU, 2011).  
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A resposta em frequência de um quartzo piezelétrico chega a ser 









Os elementos passivos que compõem os transdutores de força 
piezelétricos (resistências, capacitâncias e indutâncias), que são 
designados a deformarem durante o carregamento, trazem vários 
problemas, entre eles (STEFANESCU, 2011):  
 a estrutura dos elementos sensíveis é sujeita a falha por 
fadiga; 
 a resposta em frequência é limitada pela rigidez do 
elemento sensível; 
 variações na temperatura afetam mecânica e 
eletricamente as propriedades dos materiais elásticos, 
causando uma variação no sinal de saída não relacionada 
à força aplicada;  
 a sensibilidade varia com o tempo devido ao 
envelhecimento dos elementos do material e de contorno 
do transdutor. Calibrações periódicas são requeridas.   
 
A grande vantagem dos transdutores de força piezelétricos é o 
intervalo de forças que se pode trabalhar, indo desde milinewtons até 
meganewtons. Eles possuem uma grande capacidade de prover 
medições com baixa incerteza e maior sensibilidade à pequenas 
variações da força, mesmo na presença de forças muito superiores. 
Ainda, os transdutores piezelétricos são menores e mais caros que 
os extensômetros de capacidade equivalente; porém, possuem uma 
frequência de corte superior a estes. 
A.1.3 Vantagens e desvantagens dos transdutores de força 
Após analisar as alternativas mais comuns no mercado, é possível 
se montar uma tabela para comparar as vantagens e desvantagens de 
cada método. Logo abaixo; na tabela 15, é apresentado, com mais 
detalhes, cada método que pode ser utilizado para a medição de forças.  
Seguindo a tabela 15 é possível notar que cada tipo de transdutor 
possui peculiaridades próprias, cada um possuindo uma melhor 







Tabela 15: Comparação entre os sensores mais usuais para medição de esforços 
Sensor Vantagens Desvantagens 
Extensômetro 
metálico 
 baixo custo  baixa sensibilidade 
 limitado a baixas 
frequências 
   
Extensômetro 
semicondutor 
 possui sensibilidade 
superior a dos 
extensômetros metálicos 
 histerese nula 
 alta resistência à fadiga 
 dissipa pouca energia, 
possibilitando a criação de 
transdutores 
miniaturizados 
 custo superior aos do tipo 
metálico 
 mais sensível à 
temperatura que o 
extensômetro metálico 
 limitado a baixas 
frequências 




 baixo custo 
 frequência de corte 
superior a dos metálicos 
 baixa sensibilidade 
 frequência de corte 
superior a dos 
piezelétricos 
   
   




 consegue medir esforços 
dinâmicos com alta 
frequência  
 vão desde milinewtos a até 
meganewtons 
 possui baixa incerteza 
 alta resolução para 
pequenas variações de 
força 
 alto custo 
 incapaz de medir forças 
estáticas 
 deriva térmica 
 deriva temporal 
 requer calibração mais 
frequente 
 
Fonte: Adaptado de Stefanescu, 2011. 
Para o caso de medições dinâmicas, as células de cargas 
piezelétricas são as mais indicadas, visto que elas possuem frequência 
de corte muito superior às outras alternativas. Porém, para medições 
estáticas, os extensômetros do tipo semicondutor podem ser uma ótima 
alternativa pois esses, apesar de suportarem menor deformação que os 
do tipo metálico, possuem maior sensibilidade à variação de força. 
Levando em conta que o alvo de estudo são as forças de atrito em 
compressores herméticos, os transdutores do tipo extensométricos são os 
mais compatíveis com a aplicação, já que essa força possui natureza 







A.2 TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO E FREQUÊNCIA 
DE OSCILAÇÃO 
A medição relacionada à extensão do movimento de um objeto 
normalmente é referida como medições de deslocamento. Devido ao 
grande nível de importância, constantemente, novos métodos para 
medição de deslocamento e frequência de oscilação vêm sendo 
desenvolvidos e aprimorados.  
No caso de compressores alternativos de refrigeração, o 
deslocamento do pistão no interior do cilindro é função da frequência 
rotacional de funcionamento do compressor. Portanto, o transdutor 
escolhido deve possuir suas características compatíveis com a aplicação. 
Apesar de existirem diversos tipos de transdutores de 
deslocamento, nesse capitulo está focado nos mais comuns, sendo eles: 
a fibra ótica; o LVDT; o FLDT; o sensor de sincronismo; sensor Eddy; 
sensor de efeito Hall; encoder digital ótico. Sendo assim, pretende-se 
apresentar, de forma geral, o princípio de funcionamento destes métodos 
usados para medição de deslocamento os quais, a partir deles, é possível 
se obter outras variáveis, como a frequência de oscilação e aceleração do 
conjunto. 
A.2.1 Transdutor de fibra ótica para a medição de deslocamento 
sem contato 
Os transdutores de fibra ótica utilizam fibras de vidro para 
transmitir a luz de um ponto a outro. Eles basicamente são compostos 
por: uma ponteira; um cabo de fibra ótica; um amplificador 
optoeletrônico. Esse tipo de transdutor é capaz de adquirir o 
deslocamento através da emissão de uma intensidade de luz na 
superfície que se pretende medir o deslocamento, uma fibra de recepção, 
que recebe o reflexo provocado pela superfície, o qual retorna a um 
detector fotossensível que é responsável por identificar a intensidade de 
luz (figura 65). A intensidade da luz refletida pela superfície é 
proporcional à distância entre a ponta do transdutor e o objeto medido. 
Esse método é capaz de realizar medições sem contato e possibilita 
realizar medições de deslocamento em alta frequência. Mas, como as 
medições podem ser influenciadas pela refletividade do corpo medido, 
existem modelos de transdutores capaz de compensar as variações de 
refletividade das superfícies (PHILTECa, 2009).  
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Além disso, a fibra ótica é imune aos campos magnéticos que 
possam vir a influenciar na medição (PHILTECa, 2009). 
Figura 65: Princípio de funcionamento do transdutor de fibra ótica 
 
Fonte: Penteado, 2009. 
A resposta desse tipo de transdutor varia conforme a existência 
ou não da compensação da refletividade. Para o caso dos transdutores 
sem compensação (figura 66), há o aparecimento de duas faixas 
lineares. A região entre essas duas faixas, na qual o sinal de saída é 
máximo, é conhecida como pico ótico. O lado a esquerda do pico óptico 
indicado pela figura 66 (lado próximo) possui uma sensibilidade mais 
elevada, porém uma faixa de medição reduzida. Já o lado a direita (lado 
distante) permite medições maiores a custo de uma sensibilidade 
reduzida (PHILTECa, 2009 e MTI, 2012). 
Figura 66: Resposta do transdutor de fibra ótica sem compensar a refletividade 
da superfície 
 







No caso dos transdutores com compensação de refletividade, a 
curva apresentada não possui um pico ótico e apresenta uma única faixa 
linear (figura 67).  
Figura 67: Resposta do transdutor de fibra ótica com compensação da 
refletividade 
 
Fonte: Riella, 2010. 
O grande problema da fibra ótica é a sua delicadeza e custo 
elevado quando comparado as outras alternativas no mercado. Além 
disso, mesmo com o circuito de compensação, ela ainda sofre influência 
da refletividade do material o qual será usado como referência para a 
medição (RIELLA, 2010). 
A.2.2 Transformador Diferencial Linear Variável 
Os transdutores do tipo LVDT
36
 (figura 68) são capazes de 
transformar o deslocamento linear do corpo que está sendo medido em 
um sinal elétrico correspondente. Eles funcionam sob o princípio da 
variação mútua de indutância. O deslocamento do núcleo provoca uma 
variação na tensão de saída, que é a diferença entre as tensões induzidas 
em cada enrolamento secundário (ALCIATORE; HISTAND, 2012). 
                                                        
36
Linear Variable Differential Transformer - Transformador 
Diferencial Linear Variável. 
146 
 
Figura 68: Diagrama esquemático do LVDT 
 
Fonte: Adaptado de Macro Sensors, 2012. 
O núcleo do LVDT é composto de um material permeável 
magneticamente, o qual é livre para se movimentar no interior da 
bobina. Ele é afixado no material no qual a posição está sendo medida. 
Não havendo contato físico entre o núcleo e a bobina. 
A figura 69 ilustra o funcionamento do LVDT. O enrolamento 
primário (P) deve ser excitado por uma fonte alternada com amplitude 
constante para induzir uma resposta alternada nos enrolamentos 
secundários (ALCIATORE; HISTAND, 2012). 
Caso o núcleo se encontre exatamente entre os núcleos 
secundários, as tensões de saída induzidas pelos enrolamentos    e    
são iguais, resultando em uma tensão de saída      igual a zero (figura 
69.b).  
Se o núcleo for movido para mais próximo de um dos 
enrolamentos secundários, aparecerá um desbalanceamento nas tensões 







tensão de saída      diferente de zero (figura 69.a e figura 69.c) 
(MACRO SENSORS, 2012). 
Figura 69: Diagrama de funcionamento do LVDT 
 
Fonte: Adaptado de Macro Sensors, 2012. 
Ao excitar o transdutor LVDT com um sinal de tensão 
representado na figura 70.a. Quando o núcleo se desloca da posição 
neutra para a esquerda, ele apresenta um sinal de resposta também 
deslocado (figura 70.b). Já quando ele se desloca para a direita, o sinal 
de saída fica conforme o valor mostrado na figura 70.c. 
Figura 70: LVDT - Características da tensão de entrada e saída 
 
Fonte: Adaptado de Alciatore; Histand, 2012. 
A partir do momento em que o núcleo do LVDT sai da posição 
neutra (centralizada), a amplitude do sinal de saída aumenta 
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proporcionalmente de forma linear (figura 71) (ALCIATORE; 
HISTAND, 2012). 
Figura 71: Intervalo de medição linear do LVDT 
 
Fonte: Adaptado de Alciatore; Histand, 2012. 
 
Os transdutores do tipo LVDT podem ser usados para medir 
deslocamentos e velocidades lineares.  
Além da resolução infinita
37
 e ótima linearidade, o LVDT possui 
maior confiabilidade para ambientes agressivos. Já o tamanho físico e as 
exigências do movimento para determinadas medições são grandes 
desvantagens. A inércia do núcleo e mecanismo podem limitar a 
velocidade aplicada ao núcleo e a frequência de resposta ao medir 
deslocamentos (TRIETLEY,1986). 
A.2.3 Sensores baseados em correntes de Focault 
 
As correntes de Focault são correntes parasitas induzidas em um 
material condutor. Os equipamentos mais conhecidos baseados nesse 
                                                        
37
Como o LVDT funciona com o princípio da variação de indução, a 
resolução dele é infinita. Na prática, o limitador da resolução é a 
sensibilidade do sistema eletrônico agregado ao LVDT em perceber essas 







fenômeno são os sensores Eddy e os transdutores indutivos de 
deslocamento. 
Sensores de corrente Eddy, os quais operam utilizando campos 
magnéticos são frequentemente aplicados na indústria para medir 
deslocamentos, distâncias, velocidades, entre outras grandezas. 
A medição é realizada pela injeção de corrente alternada na 
bobina do transdutor, a qual provoca o aparecimento de um campo 
magnético alternado (indicado em azul na figura 72.a).Quando a bobina 
é aproximada da superfície condutiva, correntes alternadas opositoras 
são geradas (indicado em vermelho na figura 72.b). As correntes de 
Eddy, então, criam então um campo magnético oposto àquele gerado 
pela corrente injetada no sensor (indicado em amarelo na figura 72.c) 
(OLYMPUS, 2012). Essa interação é proporcional à distância entre o 
transdutor e o objeto.  
Figura 72: Princípio de funcionamento do sensor Eddy 
 
Fonte: Olympus, 2012. 
A faixa de medição dos sensores tipo Eddy é relativamente 
pequena; estando, usualmente entre (0,4 e 80,0) mm e, geralmente, esses 
sensores não são capazes de trabalhar em ambientes submetidos à alta 
pressão (RIELLA, 2010).  
A capacidade de penetração das correntes de Eddy (Figura 73) é 
representada por um parâmetro conhecido como profundidade de 
penetração (  , e equivale ao valor no qual a corrente de Eddy 
corresponde a 37% do valor da mesma na superfície. Essa característica 




   
 




  profundidade de penetração [  ]; 
   frequência de excitação [  ]; 
  constante []; 
  permeabilidade magnética [    ]; 
  condutividade elétrica [        ]. 
 
Figura 73: Grau de penetração das correntes de Eddy 
 
Fonte: Olympus, 2012. 
O grau de penetração das correntes de Eddy (Figura 73) depende 
das características de condutividade e permeabilidade do material 
medido e também da frequência utilizada na excitação da bobina. 
Apesar de amplamente utilizado na indústria, o fato de o sensor 
Eddy possuir uma faixa de medição relativamente pequena, pode 
comprometer a medição do deslocamento do pistão durante o 
funcionamento do compressor.  
Para contornar a faixa de medição restrita do sensor Eddy, foi 
desenvolvido um transdutor baseado em correntes de Foucalt que utiliza 
um núcleo no interior de uma bobina para medir o deslocamento, 












 para medir o deslocamento realizado pelo 
núcleo. Quando há um deslocamento dele, ocorre o aparecimento de 
variações no campo magnético, provocando correntes induzidas e 
variando a impedância da bobina (figura 74). 
Figura 74: Transdutor FLDT 
 
Fonte: Adaptado de Omegaf, 2013. 
Uma unidade de tratamento de sinais é responsável por 
transformar essa variação de indutância na bobina em um sinal em 
função do tempo, o qual está ligado ao deslocamento do núcleo. Como o 
sinal de saída do transdutor possui forma linear, é possível, através de 
calibração, obter os valores de posição multiplicando o sinal de saída 
por uma constante (RIELLA, 2010).  
A curva característica gerada pelo transdutor do tipo FLDT pode 
ser observada no figura 75. 
Um dos grandes problemas do FLDT está no fato de ter seu 
desempenho afetado por vibrações, visto que há contato com a 
superfície usada como referência na medição. Ademais, diferentemente 
da fibra ótica e assim como o LVDT, ele acaba sofrendo influência dos 
campos magnéticos que o circundam (RIELLA, 2010). 
 
                                                        
38
Fast Linear Displacement Transducer - Transdutor indutivo de 
deslocamento. 
39
Uma corrente parasita ou corrente de Eddy é originada em uma 
massa metálica, devido a uma indução eletromagnética, o que acontece 
quando se varia o fluxo magnético que atravessa esse corpo metálico (esta 
corrente também é conhecida como "corrente de Foucault"). 
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Figura 75: Curva característica do FLDT 
 
 Fonte: Adaptado de Riella, 2010. 
A.2.4 Sensor de sincronismo 
O sensor de sincronismo consiste na fixação de um imã 
permanente em uma dada posição e uma bobina no corpo do compressor 
de forma que o imã passe muito próximo a ela uma vez por ciclo 
(EMBRACOa, 2002).  
A figura 76 mostra a simplicidade de instalação de um transdutor 
de sincronismo em um compressor alternativo do tipo biela e manivela.  
Figura 76: Transdutor de sincronismo instalado em um compressor alternativo 
do tipo biela e manivela 
 







Durante o funcionamento, quando a bobina passa pelo imã, há 
uma variação no fluxo magnético, fazendo com que uma tensão seja 
gerada nos terminais da bobina um sinal como o apresentado na figura 
77 (EMBRACOa, 2002). 
Figura 77: Sinal de sincronismo 
 
Fonte: Demay, 2006. 
Nesse caso, a posição de fixação da bobina e do imã é escolhida 
de forma que o imã passe próximo a bobina no momento em que o 
pistão se encontra no ponto médio da sucção (EMBRACOa, 2002). 
Considerando a velocidade angular constante e a posição zero 
àquela onde a distância entre o imã a bobina seja a mínima, pode-se 
converter os dados fornecidos pelo sensor de sincronismo e estimar, 
através de trigonometria, a posição do pistão durante todo o ciclo 
utilizando a equação (RIELLA, 2010): 
 
      
 
 




     vetor ângulo do eixo [     ]; 
   instante de tempo [ ]; 
  período de um ciclo completo do pistão [ ]. 
 
O sensor de sincronismo pode ser facilmente instalado no 
sistema. Em contrapartida, o fato de não se ter o posicionamento 
instantâneo ao longo de cada ciclo e de, consequentemente, considerar a 
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velocidade angular constante, traz uma grande incerteza na medição do 
deslocamento e da frequência rotacional (RIELLA, 2010). 
A.2.5 Sensor Hall 
Em 1879, Sir Edwin Hall descobriu que, quando uma tensão 
controlada é aplicada em uma lâmina de silício, através de duas 
correntes de contato, um campo elétrico é criado, e uma corrente é 
gerada. Se a lâmina é então exposta a um campo magnético induzido 
perpendicular, há o aparecimento de uma tensão elétrica proporcional à 
intensidade do campo magnético normal à lâmina. Essa tensão é 
conhecida por tensão de Hall (DWYER, 2012). A figura 78 mostra 
detalhadamente a disposição dos efeitos em relação à lâmina de silicone. 
Figura 78: Diagrama de funcionamento de um sensor do tipo HALL 
 
 Fonte: Adaptado de Dwyer, 2012. 
Pelo fato do sensor Hall detectar a força de um campo magnético, 
sua sensitividade é obtida através de variações no campo magnético que 
passam através da lâmina de silicone. Isso é comumente alcançado 







Entretanto, é mais prático utilizar uma engrenagem fabricada em 
material ferroso como aço com baixo percentual de carbono.  
A posição e rotação dos polos magnéticos podem ser detectadas 
utilizando o efeito Hall gerado através das mudanças causadas pelo 
posicionamento do alvo frente a um corpo magnético. A presença do 
alvo altera as características do campo magnético criando uma 
concentração do efeito na superfície do corpo magnético. Essas 
alterações podem ser medidas usando um sensor de efeito Hall 
localizado na face do corpo magnético voltada para o alvo (figura 79) 
(DWYER, 2012). 
Figura 79: Utilização prática do sensor de efeito Hall 
 
Fonte: Adaptado de Dwyer, 2012. 
Umas das maiores dificuldades apresentadas na utilização do 
sensor Hall é o fato de o mesmo funcionar apenas para pequenas 
distâncias. Ademais, o sensor também sofre influência da temperatura 
do meio e o sinal de saída do transdutor apresenta um pequeno offset 
(DWYER, 2012). 
A.2.6 Encoder digital ótico 
Os encoderes são equipamentos conhecidos por converter 
movimento em sequências de pulsos digitais. Através da contagem de 
pulsos ou grupos de pulsos, é possível ter esses valores convertidos em 
medições de posicionamento relativo ou absoluto. Os encoderes são 
encontrados em dois tipos de configurações: linear e angular 
(ALCIATORE; HISTAND, 2012). 
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A figura 80 ilustra um encoder angular. Esse tipo de encoder 
envolve a utilização de um disco codificado com uma trilha de pequenos 
furos. À medida que as linhas interrompem o feixe de luz emitido entre 
o foto-emissor e o foto-detector, os pulsos digitais são produzidos. O 
sinal de saída do sistema não é quadrado, sendo necessário compensar 
através de um circuito eletrônico para transformá-lo em um sinal digital 
quadrado (ALCIATORE; HISTAND, 2012). 
Figura 80: Esquemático do funcionamento de um encoder rotativo 
 
 Fonte: Adaptado de Alciatore; Histand, 2012. 
O disco ótico do encoder absoluto (figura 81.b) é desenhado para 
produzir pulsos digitais que distinguem N posições do eixo no qual ele 
está fixado. Os tipos mais comuns de codificação utilizados nos 
encoderes absolutos são os códigos binário e gray (ALCIATORE; 
HISTAND, 2012). A figura 81.a mostra as características e o trem de 
pulso típico de um encoder absoluto. Onde a indicação de pulsos vai 
desde o pulso  menos significativo, representado pelo bit 0, até o pulso 
mais significativo representado pelo bit 3. Quando as informações de 
todas os trilhos são unidas, tem-se o posicionamento do disco no 








Figura 81: Típico trem de pulsos e disco de um encoder absoluto 
 
 Fonte: Adaptado de Alciatore; Histand, 2012. 
Já o disco do encoder incremental (figura 82.b) possui um projeto 
mais simples. Ele consiste de dois sensores e duas trilhas
40
 que possuem 
                                                        
40
O uso de duas trilhas serve para distinguir o sentido de 
deslocamento do disco e para compensar os efeitos da vibração. 
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as saídas A e B. À medida que o eixo gira, trens de pulso ocorrem em A 
e B, a uma frequência proporcional à velocidade do eixo. As 
características do encoder incremental, bem como o típico trem de pulso 
gerado por eles podem ser observados na figura 82. A e B são círculos 
1/4 defasados um do outro e são conhecidos como sinal de quadrante. 
Geralmente há também uma terceira saída, chamada de ÍNDICE, a qual 
apresenta um pulso por revolução, ideal para contar revoluções e definir 
uma referencia ou posição inicial (figura 82.a). 
Figura 82: Típico trem de pulsos e disco de um encoder incremental 
 







Apesar de permitirem a medição direta da posição, o custo dos 
encoderes óticos aumenta proporcionalmente à resolução. Além disso, 
eles possuem baixa robustez quando comparados aos transdutores 
indutivos (ALCIATORE; HISTAND, 2012). 
A.2.7 Vantagens e desvantagens dos transdutores de 
deslocamento e frequência de oscilação 
Na tabela 16 é possível observar uma comparação das vantagens 
e desvantagens de cada método que pode ser utilizado para a medição da 
frequência de oscilação e posição relativa do conjunto pistão e cilindro. 
Tabela 16: Principais vantagens e desvantagens dos transdutores de 
frequência/deslocamento 
Sensor Vantagens Desvantagens 
Fibra ótica  frequência de corte muito 
superior aos outros 
transdutores 
 sistema de estabilização e 
controle de temperatura 
embarcado no circuito 
eletrônico 
 imune a campos magnéticos 
 resistente a altas 
temperaturas e ambientes 
hostis 
 leve e pequena 
 alto custo  
 fragilidade 
 sofre influência da 
refletividade do material 
medido 
 
   
LVDT  sistema com boa praticidade 
 resolução teórica infinita 
 alta sensibilidade 
 durável 
 boa linearidade 
 baixa histerese 
 sem histerese mecânica 
 boa resposta dinâmica 
 insensível a movimentos 
radiais 
 
 incerteza aumenta conforme 
aumenta-se a frequência de 
oscilação 
 o desempenho do transdutor é 
afetada por vibração 
 é muito afetado por variações 
na temperatura 
 é sensível a campos 
magnéticos 
 não é perfeitamente linear 
 não é recomendável para 
medições de longa duração 
   
FLDT  simples confecção 
 possui 80% de sua faixa de 
medição na região linear 
 baixo custo 
 fácil calibração 
 desempenho do transdutor é 
afetada por vibração 
 não é perfeitamente linear 
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Sensor de 
sincronismo 
 baixo custo 
 simples confecção 
 fácil utilização 
 erro considerável na medição 
da posição instantânea 
 
 
   
Eddy  alta robustez 
 alta frequência de corte (100 
kHz) 
 baixo erro devido à não-
linearidade  
 boa resolução 
 diâmetro reduzido 
 baixa deriva térmica  
 leve 
 durável 
 imune a sujeira, vapor, 
umidade etc. 
 estrutura simples 
 pequena faixa de medição 
 sinal medido é modificado 
pelas propriedades do material 
medido 
   
Hall  tensão de saída proporcional 
ao campo magnético 
detectado 
 não sofre interferência de 
poeira, umidade e vibrações 
 seu comportamento é 
constante com o tempo 
 tempo de vida útil teórico 
ilimitado 
 sofre efeito da temperatura 
 possui um offset no sinal de 
saída 
 funciona em pequenas 
distâncias 
   
Encoder 
ótico 
 boa exatidão 
 medição direta da posição 
 custo aumenta 
proporcionalmente à resolução 
 suscetível a contaminação ótica 
Fonte: Adaptado de Hamlin, 2012; Riella, 2010; Lai, 2005; Measurement 
Specialtiesb, 2013. 
Seguindo a tabela 16, percebe-se que cada um dos transdutores 
possui vantagens e desvantagens para medição. Por exemplo, o sensor 
Hall, apesar de não sofrer interferência do meio e possuir um 
comportamento constante ao longo do tempo, funciona bem apenas para 
pequenas distâncias. Já o LVDT é um sistema com boa praticidade e que 
possui uma garantia metrológica e um curso excelente e, portanto, sendo 
muito usado na área de compressores para a refrigeração. Por outro lado, 
a fibra ótica pode trazer como vantagem medições com menor incerteza, 







A.3 TRANSDUTORES DE TEMPERATURA 
A temperatura é uma variável que representa importante 
influência em experimentos. Seja diretamente alterando os valores 
aferidos ou influenciando fisicamente nas características dos materiais.  
Para medir temperatura é necessário primeiramente identificar as 
características apresentadas por ela, como a frequência de variação que 
ela apresenta, qual o grau de incerteza da medição que se pretende 
atingir durante a aquisição e a sua magnitude. 
Apesar de existirem vários transdutores para obter temperatura, 
será dado ênfase nos termopares, termistores, termorresistores e 
pirômetros infravermelhos, por esses vislumbrarem maior aplicabilidade 
ao problema em questão. 
A.3.1 Termopar 
O termopar é um sistema de baixo custo, simples construção, que 
utiliza o fenômeno termoelétrico para medir temperatura (OMEGAa, 
2012).  
Quando dois fios compostos de materiais dissimilares são unidos 
em ambos os lados, e um dos lados é aquecido, há o aparecimento de 
uma corrente contínua no circuito. Esse fenômeno foi descoberto em 
1821 por Thomas Seebeck ao constatar que qualquer condutor 
submetido a um gradiente térmico apresenta o aparecimento desse 
efeito. 
Se o circuito for aberto, a tensão de Seebeck se torna função da 
temperatura nas junções e da composição dos dois metais (figura 83). 
Todos os metais dissimilares exibem esse efeito (OMEGAa, 2012).  
Figura 83: Tensão de Seebeck (     
 
Fonte: Adaptado de Omegaa, 2012. 
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Os valores de temperatura obtidos podem ser considerados 
proporcionais à tensão de saída (    . A equação a seguir mostra os 
efeitos da tensão na saída com a mudança na temperatura. 
 
 




  coeficiente de Seebeck do par termoelétrico [   ]; 
   temperatura na junta quente [  ]; 
   temperatura na junta fria [  ]; 
    
tensão de saída no terminal aberto do 
termopar 
[  . 
 
A tensão gerada é dependente, mas não necessariamente 
proporcional, à diferença de temperatura entre a junta quente e as outras 
partes do transdutor.  
Para se obter a temperatura medida pelo termopar, é necessário se 
conhecer também qual o valor de temperatura da junta fria. Uma das 
maneiras é utilizar uma junta de referência física (figura 84), 
mergulhando a junta 2 (  ) em um banho de gelo, forçando-a a assumir 
o valor de 0 ºC e a utilizando como junta de referência (OMEGAa, 
2012). 
Figura 84: Junta de referência externa utilizando um banho de gelo 
 








Desenvolvendo a equação (54) para a temperatura na junta fria 
igual a 0ºC se obtém a seguinte formulação:  
 
          (55) 
 
onde, 
  tensão medida pelo multímetro [ ]; 
   coeficiente de Seebeck do par termoelétrico [   ]; 
    Temperatura na junta quente [  ]; 
 
Como as junções no terminal do voltímetro são cobre-cobre, as 
medições de tensão no voltímetro são proporcional à diferença de 
temperatura entre as junções    e   .  
Outro método para se obter a temperatura da junta fria é 
utilizando um termistor ou um termorresistor
41
 em um bloco isotérmico 
para se medir a temperatura na junta de referência (figura 85) e usar essa 
ela como informação para se calcular a temperatura à qual se pretende 
medir (OMEGAa, 2012).  
Figura 85:Utilização de um termistor ou termorresistor como junta de referência 
 
Fonte: Adaptado de Omegaa, 2012. 
Na figura 86, é possível se observar a curva característica de um 
termopar do tipo J (ferro-constantan) com a variação da tensão de saída, 
à medida em que a temperatura é variada. Além disso, fica claro que a 
curva da variação da tensão de saída com a temperatura pode ser 
aproximada a por uma reta. 
 
                                                        
41
Tais transdutores serão apresentados na sequência. 
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Figura 86: Tensão de saída em função da temperatura para um termopar do tipo 
J 
 
Fonte: Adaptado de National Instrumentsa, 2012. 
A figura 87 mostra as características do erro de medição do 
termopar tipo J à medida em que se varia a temperatura, considerando o 
ajuste de curva linear. Essa característica normalmente é a barreira que 
restringe a aplicação de um termopar a uma determinada faixa de 
temperatura. 
Figura 87: Erro aproximado em ºC para um termopar do tipo J 
 







A tabela 17 mostra as características das principais junções 
termoelétricas, bem como a faixa de medição de temperatura indicada. 





Faixa de Temperatura 
[°C] 
E 58,5 a 0°C 0 a 1700 
J 50,2 a 0°C 0 a 750 
K 39,4 a 0°C -200 a 1250 
R 11,5 a 0°C 0 a 1450 
Fonte: Adaptado de National Instrumentsa, 2012. 
 
Termopares são capaz de operar à altas temperaturas, são livres 
de autoaquecimento e possuem baixo tempo de reposta. Porém, sua 
estabilidade, repetibilidade
42
 e sensibilidade são baixas. Além disso, eles 
necessitam uma junta de referência para efetuar a medição correta. 
A.3.2 Termistor 
O termistor é um sensor resistivo, baseado no princípio da 
variação de resistência conforme a mudança de temperatura; sendo, o 
elemento sensor, um material semicondutor. A variação de resistência 
com a temperatura em um termistor é não linear e possui um 
comportamento típico de uma curva exponencial
43
 (o que pode ser 
observado na figura 88.a). E, caso a medição seja executada em uma 
grande faixa de temperatura é necessário aplicar uma linearização 
(figura 88.b). De forma alternativa, também é possível executar a 
medição com termistores já linearizados, que geralmente consistem de 
um conjunto de dois termistores e alguns resistores fixos (NATIONAL 
INSTRUMENTSa, 2012). 
                                                        
42
Quando calibrados individualmente, pode-se eliminar o problema 
de repitibilidade. 
43
Existem termistores do tipo PTC (positive temperatura coefficient) 
e NTC (negative temperatura coefficient). Para a medição de temperatura é 
usual se utilizar os do tipo NTC. Já os PTC são muito empregados em 
sistemas de proteção. 
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A temperatura medida pelo termistor pode ser associada à 
resistência através de um polinômio ajustado à curva apresentada pela 
figura 88.a. 
 
Figura 88: Resistência x Temperatura de um termistor 
 
Legenda: a escala linear; 
 b escala logarítmica. 
Fonte: Adaptado de National Instrumentsa, 2012. 
Em altas temperaturas os termistores tendem a ser afetados pelo 
autoaquecimento devido ao fato da resistência apresentada diminuir com 







possível encontrar no mercado termistores que trabalham com 
temperaturas de (-100 a +150) ºC. 
A.3.3 Termorresistor 
Os termorresistores - também conhecidos como sensores 
termorresistivos ou RTD
44
 - utilizam como elemento sensível um 
componente que varia a resistência à medida que há mudança na 
temperatura. O tipo mais conhecido de termorresistor é o Pt-100. 
Segundo ABNT (2008) os termorresistores do tipo Pt-100 podem 
ser classificados em classe A ou B. Nos de classe A, o valor de 
tolerância é representando por             | |      e trabalham de 
(-200 a + 650) ºC. Já os classificados como classe B, trabalham de (-200 
a +850) ºC e seguem uma tolerância de            | |    . 
Ao traçarmos uma reta de referência na curva de variação de 
resistência em função da temperatura do termorresistor, é possível se 
demonstrar que para algumas faixas de temperatura, a curva apresenta 
um certo grau de linearidade apresentada pela curva (figura 89). Do 
mesmo modo, a correção do afastamento da curva pode ser realizada 
através da utilização de circuitos para linearização ou da aplicação de 
uma tabela de correção. A não linearidade pode chegar a vários ºC a 
altas temperaturas, porém esses valores são previsíveis e possuem boa 
repetibilidade (NATIONAL INSTRUMENTSa, 2012). 
Os termorresistores são indicados para medições em que se 
necessita baixa incerteza (NATIONAL INSTRUMENTSa, 2012). 
Esses transdutores, assim como os termistores, são suscetíveis ao 
autoaquecimento, e sua não-linearidade pode representar alguma 
desvantagem em determinadas aplicações, porém, ela é previsível e 
pode ser corrigida através da utilização de equações que relacionam a 








                                                        
44
Resistance Temperature Detectors - Detector termorresistivo 
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Figura 89: Resistência x Temperatura do termorresistor 
 
Fonte: Adaptado de National Instrumentsa, 2012. 
A.3.4 Pirômetro infravermelho 
 
Este transdutor baseia-se no princípio de que todo o corpo é 
sujeito às leis da radiação, ou seja, cada corpo a uma temperatura T não 
nula emite radiação com um comprimento de onda dentro do espectro 
eletromagnético. Os pirômetros infravermelhos são classificados como 
transdutores de temperatura sem contato e possuem um baixo tempo de 
reposta, sendo mais rápido até que os termopares. Além disso, possui 
boas estabilidade temporal e repetibilidade. A figura 90 apresenta uma 
típica aplicação de pirômetro infravermelho para a medição da 
temperatura em uma superfície através da energia irradiada, onde se 
assume um valor de emissividade da superfície e assim é possível 








Figura 90: Aplicação de um pirômetro infravermelho para medição da 
temperatura da superfície 
 
 
 Fonte: Adaptado de Stachowiak; Batchelor; Stachowiak, 2004. 
A radiação emitida por um corpo pode ser medida pelo valor 
chamado luminescência (   , o qual é dado analiticamente pela lei de 
Planck (BROSSE et al., 2008): 
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a primeira constante de radiação 
                
[    ]; 
   
segunda constante de radiação 
            
[   ]; 
  comprimento de onda [m]; 
  temperatura absoluta [ ]; 
   luminescência espectral [    
     ]. 
 
No entanto, para um corpo real à mesma temperatura T, a 
luminescência medida não será igual a   , mas sim       , onde   é a 
emissividade.  
A presença de impurezas e oxidações na superfície pode 
influenciar nos valores de temperatura medidos pelo pirômetro, visto 
que alteram a emissividade do corpo, e que a radiação depende 
fortemente da emitância, a qual varia muito com a característica da 
superfície emitente. Ademais, o pirômetro possui alta complexidade e o 
170 
 
tamanho do campo de medição pode vir a restringir sua aplicação 
(STACHOWIAK; BATCHELOR; STACHOWIAK, 2004). 
A.3.5 Vantagens e desvantagens dos transdutores de 
temperatura 
Na tabela 18 é possível observar uma comparação das vantagens 
e desvantagens de cada método de medição de temperatura apresentados 
neste capítulo. 
Tabela 18: Vantagens e desvantagens dos métodos de medição de temperatura. 
Sensor Vantagens Desvantagens 
Termopar  simples 
 capaz de operar a altas 
temperaturas 
 baixo custo 
 capaz de medir 
temperatura em pequenas 
áreas 
 baixo tempo de resposta a 
variações de temperatura 
 não apresenta 
autoaquecimento 
 baixa estabilidade 
 baixa repetibilidade 
 baixa sensibilidade à pequenas 
variações de temperatura 
 fios de extensão devem ter o 
mesmo coeficiente de Seebeck 
que o termopar 
 necessita junta de referência 
 
   
RTD  mais estável em função do 
tempo 
 alta repetibilidade na 
medição de temperatura 
 alta resistência contra 
contaminação/ corrosão do 
elemento do RTD 
 alto custo 
 alto tempo de reposta 
 baixa sensibilidade a pequenas 
variações de temperatura 
 sensível a vibrações 
 perde as características de 




Termistor  alta sensibilidade à 
pequenas variações de 
temperatura 
 
 perde a calibração se usado além 
das temperaturas especificadas 
 falta de padrão para substituição 
 faixa de medição de temperatura 
limitada 
 frágil 
 possui problemas de deriva no 








Infravermelho  não há necessidade de 
contato com mensurando 
 menor tempo de resposta 
entre as alternativas 
apresentadas 
 boa estabilidade temporal 
 alta repetibilidade 
 corrosão ou oxidação não 
afetam a exatidão 
 
 custo inicial elevado 
 mais complexo 
 variações na emissividade afetam 
a medição de temperatura 
 tamanho do campo de medição 
pode restringir a aplicação do 
sensor 
 a medição é afetada por fumaça, 
poeira e outras coisas 
 necessidade da determinação da 
emissividade do material 
 
Fonte: Adaptado de Watlow Electric Manufacturing Company, 2013 e 
Measurement Specialtiesa, 2013. 
 
 
Termopares são baratos, resistentes e possuem baixo tempo de 
resposta. Porém são menos exatos, sensíveis e estáveis. Termopares 
medem apenas a temperatura relativa entre a ponta e as ligações, 
enquanto os termorresistores e os termistores medem temperatura 
absoluta (NATIONAL INSTRUMENTSb,2012). 
RTD possuem ótima repetibilidade, são os mais estáveis e exatos. 
Entretanto, possuem alto tempo de resposta e apresentam problema de 
autoaquecimento (NATIONAL INSTRUMENTSb, 2012). 
Termistores possuem baixo tempo de resposta e são baratos. 
Porém, eles são frágeis e são compatíveis com uma menor faixa de 
temperatura. E, assim como os termorresistores, possuem problemas de 
autoaquecimento (NATIONAL INSTRUMENTSb, 2012). 
Portanto, no caso da temperatura ambiente, a qual possui baixa 
dinâmica e magnitude, os transdutores do tipo termopar, RTD e 
termistores são mais indicados. Para a temperatura na interface, a qual 
atinge características extremas, como alta frequência e temperatura, os 
termopares de baixo tempo de resposta e os pirômetros infravermelhos 
podem apresentar resultados mais satisfatórios.  
A.4 TRANSDUTORES DE UMIDADE RELATIVA 
Os sensores de umidade vêm sendo cada vez mais aplicados nos 
processos industriais e no controle de ambientes (CHEN; LU, 2005). 
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Assim como visto no item 2.4.4, o percentual de umidade do ambiente 
possui grande influência nas características do atrito presente entre os 
corpos em contato dinâmico (STACHOWIAK; BATCHELOR; 
STACHOWIAK, 2004). 
Medições de umidade determinam a quantidade de vapor de água 
presente em um gás. Baseado nas técnicas de medição, uma das 
unidades mais comuns de umidade é a umidade relativa (RH), a qual é 
função da temperatura e é expressa em porcentagem (CHEN; LU, 
2005). A umidade relativa é dada pela pressão de vapor sobre a pressão 
de vapor saturado. 
Os sensores de umidade são classificados em dois tipos: Sensores 
de umidade relativa (RH) e sensores de umidade absoluta. A maioria 
dos sensores de umidade são do tipo relativa e utilizam diferentes 
princípios de funcionamento (ENGINEERSGARAGE, 2012). 
Neste capítulo pretende-se apresentar os transdutores mais usuais 
para medição desse tipo de umidade, ou seja, os baseados no efeito 
capacitivo e no efeito resistivo de materiais. 
A.4.1 Sensor baseado no efeito capacitivo 
Sensores de umidade baseados no efeito capacitivo consistem de 
um material dielétrico higroscópico posicionado entre dois pares de 
eletrodos, formando um capacitor. A maioria dos sensores capacitivos 
utilizam polímero como material dielétrico, e possuem uma constante 
dielétrica
45
 indo de 2 até 15. Na ausência de umidade, a constante 
dielétrica do material higroscópico e a geometria do sensor determinam 
o valor da capacitância (ENGINEERSGARAGE, 2012).  
Por definição, a umidade relativa é função da temperatura 
ambiente e da pressão de vapor da água. Por tanto, existe uma relação 
entre a umidade relativa, quantidade de umidade presente no sensor e a 
capacitância do sensor. Essa relação rege o funcionamento de um sensor 
de umidade capacitivo. A estrutura básica de um sensor capacitivo de 
umidade é apresentada na figura 91. 
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A constante dielétrica é uma propriedade do material isolante 
utilizado no capacitor que influencia na capacitância total do dispositivo. 







Figura 91: Estrutura básica de um sensor capacitivo de umidade 
 
Fonte: Adaptado de Engineersgarage, 2012. 
No substrato de alumina, o eletrodo inferior é formado usando 
materiais de alta condutibilidade elétrica, como o ouro ou a platina. Um 
filme polimérico como o PVA é depositado nesse eletrodo (essa é a 
camada sensível à umidade). Acima desse filme, a camada de ouro é 
depositada e age como o eletrodo superior. O eletrodo superior permite 
que o vapor de água passe através dele, chegando a camada sensível. O 
vapor entra ou sai da camada do sensor higroscópico até o vapor entrar 
em equilíbrio com a atmosfera. O sensor capacitivo é basicamente um 
capacitor que utiliza um polímero higroscópico como material dielétrico 
(ENGINEERSGARAGE, 2012).  
A.4.2 Sensor baseado no efeito resistivo 
Os sensores de umidade resistivos detectam alterações no valor 
da resistência de isolação entre duas partes condutoras do elemento 
sensor em resposta a mudanças na umidade (ENGINEERSGARAGE, 
2012). A estrutura básica de um sensor de umidade baseado no efeito 




Figura 92: Estrutura básica de um sensor resistivo de umidade 
 
Fonte: Adaptado de Engineersgarage, 2012. 
Filmes espessos de condutores de metais preciosos como ouro e  
óxido de rutênio são impressos e calcinados de maneira a formar um 
eletrodo. Logo após, um filme polimérico é aplicado ao eletrodo. Esse 
filme age como um sensor de umidade devido à presença de íons livres. 
A mudança nos valores de impedância ocorre devido a mudança no 
numero de íons livres causados pela variação na umidade do ambiente 
(ENGINEERSGARAGE, 2012).  
A.4.3 Vantagens e desvantagens dos transdutores de umidade 
Na tabela 18 é possível observar uma comparação das vantagens 
e desvantagens de cada método de medição de umidade relativa do 
ambiente.  
Avanços na eletrônica podem mitigar os problemas do efeito da 
temperatura e grandes variações de impedância nos sensores resistivos 
(ENGINEERSGARAGE, 2012). 
Os fabricantes de transdutores de umidade não seguem um 
padrão para a calibração de umidade relativa de seus produtos. Isso 
torna a comparação entre sensores de diferentes fabricantes complexa. 
Sendo obrigatório para o usuário procurar especificações do fabricante e 
tentar verificar a veracidade delas. Várias características dos sensores 
como linearidade, histerese, erros de calibração e estabilidade 









Tabela 19: Comparação entre os sensores de umidade. 
Sensor Vantagens Desvantagens 
Capacitivo  são bem lineares 
 podem medir a umidade relativa 
desde 0 à 100% 
 capazes de medir todo intervalo de 
umidade relativa e obter com 
baixa incerteza valores até 0% da 
umidade relativa 
 são usados em grandes faixas de 
temperatura sem a necessidade de 
compensação 
 
 requerem um circuito mais 
complexo 
 
Resistivo  circuito para funcionamento mais 
simplificado 
 a calibração pode ser feita em 
intervalos de tempo maior 
 dificuldade de medir 
umidade relativa abaixo de 
5% 
 variação de impedância 
muito alta acaba 
dificultando o controle 
dinâmico  
 temperatura afeta as 
propriedades 
significantemente, 
influenciando na medição 
Fonte: Adaptado de Engineersgarage, 2012. 
APÊNDICE B–ARQUITETURAS PARA A AQUISIÇÃO DE 
SINAIS 
A fim de escolher uma arquitetura de aquisição compatível com o 
projeto, esse capítulo descreve as principais arquiteturas utilizadas 
atualmente para a aquisição de sinais e procura expor os possíveis 
métodos que podem contemplar as exigências de uma bancada de perdas 
por atrito em compressores alternativos de refrigeração.  
Placas de aquisição ou DAQ são responsáveis por realizar a 
interface entre o processo e o computador. Basicamente, elas digitalizam 
os sinais analógicos da entrada de forma que torne possível a 
interpretação através de um computador, usado para processar, mostrar e 
armazenar os dados da medição. Os principais componentes de medição 
de uma DAQ para aquisição de sinais analógicos são: condicionamento 
de sinal; conversor analógico-digital; interface de comunicação. A 
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figura 93 apresenta uma cadeia de medição típica utilizando arquitetura 
DAQ (NATIONAL INSTRUMENTSd, 2013). 
Figura 93: Cadeia de medição 
 
Fonte: Adaptado de National Instrumentsd, 2013. 
Placas de aquisição podem ser classificadas quanto ao seu local 
de utilização. Sendo consideradas embarcadas, as placas micro 
processadas, no qual um computador é completamente dedicado a ela. 
Já as utilizadas no computador pessoal, são afixadas via barramento ou 
interface de comunicação ao PC e dividem os recursos do computador 
com outros programas. 
B.1  PLACAS DE AQUISIÇÃO 
As placas de aquisição usadas no PC (figura 94) em geral 
necessitam de fixação externa e podem ser dividias de acorda com o tipo 
de comunicação seja ela USB ou PCI e, recentemente, PCI-Express 
(NATIONAL INSTRUMENTSd, 2013). 
Figura 94: Placas de aquisição 
 
 








As placas de aquisição possuem como vantagem o tamanho 
compacto, a variedade de modelos existentes, a compatibilidade com as 
mais variadas aplicações. 
Como desvantagem, tem-se a necessidade de um 
computador  para analisar e gerenciar os dados, a ausência de chassi de 
proteção
46
, características metrológicas limitadas, poucas possuem 
capacidade para a utilização com termopares e extensômetros resistivos 
(além de realizarem a medição com uma incerteza elevada). Além disso, 
as placas PCI são limitadas em sua quantidade pelo número de portas 
PCI no PC e as USB são imprevisíveis quando o PC é ligado ou 
reinicializado (NATIONAL INSTRUMENTSd, 2013). 
B.2 INSTRUMENTOS DEDICADOS 
Caracterizados por serem independentes, os instrumentos 
dedicados (também conhecidos como rack-and-stack) possuem chassis 
próprio, com alimentação interna, interface própria para configuração, 
displays e interface de comunicação - usualmente, GPIB - (CIMINO, 
2005). Ademais, costumam possuir funções bem definidas, como por 
exemplo analisar formas de ondas. A figura 95 mostra um exemplo de 
um instrumento dedicado da Agilent Technologies. 
Figura 95: Agilent 34980a 
 
No mercado é estimado que exista mais de 10 mil modelos de 
instrumentos dedicados (DRENKOW, 2005).  
Como desvantagens, esses sistemas possuem: arquitetura fechada, 
tendo suas funções definidas pelo fabricante; reduzida possibilidade de 
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O chassi de proteção é uma estrutura de suporte muitas vezes 
fabricada em aço ou alumínio. Sua função mais conhecida é sustentar e 
proteger sistemas embarcados. 
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expansão do sistema caso haja necessidade; e grande dificuldade de se 
adicionar pequenas funcionalidades. 
B.3 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS 
Os controladores lógicos programáveis (CLP) são caracterizados, 
em sua maioria, pelo uso de uma linguagem de diagrama de escadas 
(ladder). Lançado em 1968 o CLP foi desenvolvido pela General 
Motors através de critérios específicos gerados pela necessidade de se 
substituir os painéis de relés (ERICKSON, 1996).   
Os CLP possuem como vantagem: variedade de linguagens de 
programação; quantidade de entradas e saídas disponíveis; fácil 
programação; modularidade; baixo custo; são robustos e capazes de 
trabalhar em ambientes hostis e compactos (ERICKSON, 1996). 
Porém, ele possui como limitações: a precariedade de 
especificações metrológicas dos módulos; incapacidade de realizar 
controles complexos; arquitetura proprietária; baixa velocidade de 
operação; funcionamento sequencial; baixa capacidade de 
armazenamento e processamento (BELL, 2005). 
B.4 PROGRAMABLE AUTOMATION CONTROLLERS 
A maior diferença entre os CLP e o PAC é a interface de 
programação, combinando as funcionalidades dos primeiros à 
capacidade de programação de um computador (NATIONAL 
INSTRUMENTSf, 2013). 











As principais vantagens dos PAC são: multifuncional; capaz de 
executar diversas funções simultaneamente; arquitetura modular com 
capacidades distintas (aquisição de dados, controle de processos etc); 
capaz de operar em ambientes hostis e compactos; não necessitam um 
PC para gerenciar ou processar os dados; alta velocidade de operação; 
suporta sistemas de tempo real (determinístico); avançado sistema de 
comunicação; facilidade de programação (BELL, 2005; OPTO22, 
2008). 
Como desvantagens: possui arquitetura proprietária, não possui 
hardware intercambiável, porém são capazes de trocar informações entre 
si (OPTO22, 2008). 
B.5 VXI 
O VXI (figura 97) é uma plataforma aberta para a automação de 
testes concebido através de um consórcio formado em 1987 com o 
objetivo de definir um padrão modular para instrumentação. Em 1993, o 
IEEE adotou oficialmente o VXI, chamando-o de padrão IEEE 1155. O 
padrão VXI possui mais de 1000 produtos disponíveis e é apoiado por 
mais de 250 fabricantes (WOLFE, 2005). O sucesso do VXI se deve ao 
fato de o mesmo ser uma plataforma aberta.  
Figura 97: Exemplo de VXI 
 
 
a) Chassis VXI b) Módulo VXI 
 
As vantagens do VXI são: plataforma aberta que possibilita a 
flexibilidade  e minimiza a chance da obsolênca; modularidade; aceita 
módulos PXI e VXI; são compactos quando comparados aos 
instrumentos dedicados; possibilita o controle remoto ou embarcado; 
facilidade de configuração, programação e integração devido à interface 
ser plug and play; a sincronização dos módulos (WOLFE, 2005). 
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Como desvantagem destacam-se: O custo inicial dessa arquitetura 
(chassis) é elevado, tornando-o recomendável para aplicações de grande 
porte (LAUTERBACH, 2003). 
B.6 PXI 
O PXI (figura 98) é uma arquitetura robusta baseada na 
plataforma PC para a medição e automação de sistemas. Ela combina as 
características da interface PCI com robustez, modularidade, 
sincronização e softwares chave. Além disso, possui avançando sistema 
temporizador e de triggering, e é capaz de trabalhar com softwares em 
tempo real. Possui interconexão entre chassis, para as mais diversas 
aplicações (GUTTERMAN, 2002; STARKLOFF, 2003). A figura 98 
mostra dois exemplos de PXI da National Instruments. 





As desvantagens do PXI são: o custo elevado se comparado aos 
CLP e PAC; o fato de que a transição para os módulos PXI Express 
tornarão os modelos atuais obsoletos.  
B.7 SISTEMAS HIBRIDOS 
Os sistemas híbridos (figura 99) trabalham com o conjunto de 
componentes de teste e medição de plataformas de instrumentação 
modular como o PXI, VXI e instrumentos autônomos funcionando 
paralelamente, conectados através de outros tipos de barramentos, como 







integram diversos dispositivos de instrumentação em um único sistema 
(NATIONAL INSTRUMENTSe, 2013). 
Figura 99: Exemplo de uma arquitetura híbrida. 
 
Fonte: Adaptado de National Instrumentse, 2013. 
 
Sistemas híbridos possuem como vantagem a flexibilidade, a 
facilidade de expansão e a capacidade de juntar as características chaves 
de cada sistema, utilizado para a medição e controle de processos. Como 
desvantagem, tem-se: o aumento da complexidade do sistema; a 
dificuldade de manutenção (NATIONAL INSTRUMENTSe, 2013). 
 
APÊNDICE C–BALANÇO DE INCERTEZAS 
Neste apêndice serão apresentadas as tabelas contendo os valores 
calculados no item 4.6 com o objetivo de mostrar de forma mais 
detalhada o que foi feito no balanço de incertezas. 
Para o caso da medição do deslocamento, apenas a parcela 
instrumental é considerada. Em vista disso, as incertezas da cadeia de 





Tabela 20: Balanço das incertezas do deslocamento 
Módulos Grandeza Incerteza 
padrão 
Distribuição  Incerteza 
LVDT Linearidade 24 mV Retangular 13,85 mV 
 Deriva térmica 
em zero 
0,24 mV/°C Retangular 0,13 
mV/°C 
 Deriva térmica 
da sensibilidade 
0,8 mV/°C Retangular 0,46 
mV/°C 
 Ruído eficaz 1,5 mV Retangular 0,87 mV 
Controlador Linearidade 1,6 mV Retangular 0,92 mV 
 Deriva térmica 0,8 mV/°C Retangular 0,46 
mV/°C 
 Ruído eficaz 1,5 mV Retangular 0,87 mV 
DAQ Erro máximo 2,08 mV Retangular 1,20 mV 
Fonte: Autor. 
A partir do balanço de incerteza apresentado na tabela 20, pode-
se chegar ao cálculo da incerteza combinada do deslocamento. Nesse 
caso são apresentados os resultados para um intervalo de confiança de 
95% (tabela 21). 


















10 10,4 15,10 30,30 0,038 
20 20,8 18,34 36,75 0,050 
30 31,2 22,73 45,52 0,062 
40 41,6 27,73 55,51 0,071 
50 52 33,07 66,18 0,083 
60 62,4 38,60 77,24 0,105 
70 72,8 44,26 88,55 0,114 
80 83,2 49,99 100,02 0,132 
90 93,6 55,79 111,60 0,138 
100 104 61,62 123,27 0,148 








No cálculo de incerteza da medição do deslocamento, percebe-se 
uma grande influência da deriva térmica no LVDT nos valores obtidos. 
Com o auxílio de uma calibração prévia, é possível verificar quais 
parcelas dessa incerteza são passiveis de compensação, permitindo que 
haja uma redução do valor global através da correção de erros 
sistemáticos. 
Para a temperatura de interface, o balanço de incerteza realizado 
é o apresentado conforme a tabela 22. 
Tabela 22: Balanço das incertezas da temperatura de interface 
Módulos Grandeza Incerteza padrão Distribuição Incerteza 
CTF-
SF25-c3 
Linearidade 0,01 mV/V Retângular 0,0058 mV/V 
 Repetibilidade 0,0075 mV/V Retângular 0,0043 mV/V 
DAQ Erro máximo 2,08 mV Retângular 1,20 mV 
Fonte: Autor. 
A partir do balanço de incerteza, levando em consideração três 
casos de incerteza na determinação da emissividade da superfície, pode-
se chegar a três tabelas com níveis de incerteza na medição da 
temperatura de interface. 
Os níveis de incerteza combinada da temperatura, para um valor 
de emissividade da superfície com uma incerteza de 0,01 é apresentado 
na tabela 23. 
Tabela 23: Incerteza combinada da temperatura de interface com emissividade 











-50 5,56 11,12 2,28 
0 6,07 12,14 2,49 
50 7,90 15,80 3,24 
100 11,41 22,82 4,68 
150 16,46 32,92 6,75 
200 22,88 45,76 9,38 
250 30,58 61,16 12,54 
300 39,52 79,03 16,20 
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350 49,66 99,33 20,36 
400 61,01 122,02 25,01 
450 73,54 147,08 30,15 
500 87,26 174,52 35,78 
550 102,16 204,32 41,89 
600 118,24 236,48 48,48 
650 135,50 271,00 55,55 
700 153,94 307,87 63,11 
750 173,55 347,10 71,15 
800 194,34 388,67 79,68 
850 216,30 432,60 88,68 
900 239,44 478,88 98,17 
950 263,75 527,51 108,14 
Fonte: Autor. 
Os níveis de incerteza combinada da temperatura, para um valor 
de emissividade da superfície ajustado com uma incerteza de 0,03 é 
apresentado na tabela 24. 
 
Tabela 24: Incerteza combinada da temperatura de interface com emissividade 









-50 14,71 29,42 6,03 
0 17,74 35,48 7,27 
50 21,25 42,49 8,71 
100 25,47 50,95 10,44 
150 30,62 61,25 12,56 
200 36,84 73,68 15,11 
250 44,21 88,42 18,13 
300 52,77 105,55 21,64 
350 62,55 125,11 25,65 
400 73,55 147,10 30,16 







500 99,20 198,40 40,67 
550 113,85 227,69 46,68 
600 129,70 259,39 53,18 
650 146,75 293,49 60,17 
700 165,00 329,99 67,65 
750 184,44 368,88 75,62 
800 205,08 410,15 84,08 
850 226,90 453,80 93,03 
900 249,92 499,83 102,47 
950 274,12 548,23 112,39 
Fonte: Autor. 
Já os níveis de incerteza combinada da temperatura, quando o 
valor de emissividade da superfície é estimado com uma incerteza de 
0,05 é apresentado na tabela 25. 
Tabela 25: Incerteza combinada da temperatura de interface com emissividade 







-50 24,24 48,47 9,94 
0 29,51 59,01 12,10 
50 35,06 70,13 14,38 
100 41,06 82,13 16,84 
150 47,66 95,33 19,54 
200 55,00 110,00 22,55 
250 63,19 126,39 25,91 
300 72,34 144,67 29,66 
350 82,50 164,99 33,82 
400 93,73 187,46 38,43 
450 106,08 212,15 43,49 
500 119,56 239,12 49,02 
550 134,20 268,39 55,02 
600 150,00 300,00 61,50 
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650 166,98 333,97 68,46 
700 185,15 370,29 75,91 
750 204,49 408,98 83,84 
800 225,02 450,05 92,26 
850 246,74 493,49 101,16 
900 269,65 539,30 110,56 
950 293,74 587,49 120,43 
Fonte: Autor. 
Durante o cálculo de incerteza, percebe-se a influência dos 
valores de emissividade com os valores de incerteza. Vale lembrar que 
durante os ensaios, haverá também uma variação dos níveis da 
emissividade da superfície em função da temperatura emitida por ela. 
Em vista disso, é importante então, realizar uma calibração do sistema 
para que esta variação possa ser estimada e compensada na medida em 
que a temperatura da interface sofre variação. 
Por fim, os níveis de incerteza calculados nesse apêndice servem 
apenas como guia para a construção da bancada. Porém, eles deverão ser 
reanalisados após a construção da bancada, com o objetivo de incluir os 
valores de incertezas intrínsecos a instrumentação da bancada. 
